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Tips for a correct placement
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Do not place
above a heat source

Do ot place
in the sunlight

Installation of thermostat

standard embedded box
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Replacement of batteries ]

Pull to remove the dial ring 1 Pull to remove the dial ring
Detach the thermostat from the base 2 Detach the thermostat from the base
Attach the base directly to the wall ortoa 3 Replace the batteries as shown in Fig. 7
4 Attach the thermostat to the base
Remove the film that protects the batteries 5 Place the dial ring
Attach the thermostat to the base

Place the dial ring
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Installation menu

Setting of room temperature

The current room temperature is shown in the display. The setting temperature can be
changed by turning the dial to the right to increase temperature, and to the left to reduce
temperature. The setting temperature changes in 0.5 °C steps, one for each ‘click’ as
the dial is turned.

The display changes to current room temperature again after five seconds have passed.
Then the thermostat tries to maintain the set temperature as accurately as possible. The
setting temperature can be checked by turning the dial one ‘click’ to the left or right. It will
flash up for a few seconds, before returning to the display of room temperature again.

Night temperature reduction

It is recommended to set the thermostat to a lower temperature at night and during
absence periods, as it helps to save energy. In general a reduction of 5°C is suggested,
but this depends on the heating system and the amount of insulation of the building.

ON/OFF switch (Only in combination with intelligent receiver ATW-RTU-05)

The temperature dial is used to turn the system ON and OFF. Turn the dial to the left
until the displayed temperature is lower than 10 °C in order to turn the system off. Turn
the dial to the right until the displayed temperature is 10 °C or higher in order to turn the
system on again.

The single zone thermostat has an installation menu that is used to set the maximum and minimum temperature limits.

Maximum and minimum temperatures:

The maximum temperature that can be set on the thermostat is 35 °C and the minimum temperature is 5 °C.

Activation of the installation menu

Rotate the setting ring fully
to the left until the minimum
value is shown. When the
value starts flashing, touch
and hold on left and right
touch zones for approxi-
mately 10 s.

The maximum temperature
limit is now displayed. The
setting can be changed
using the setting ring. There
is no need to confirm the
value.

INSTALACION
1

While this setting is flashing, touch the left
touch zone briefly to display the minimum
temperature limit. This can also be
changed using the setting ring.

The thermostat cannot be used to turn
the system on and off unless the limit for
minimum temperature is set to a value
lower than 10 °C (Ex: 5 °C)

The installaton menu is closed
automatically after 10 seconds of inactivity.
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Evite las
Orrientes de aire

o lo coloque sobre
una fuente de calor

No o exponga a [a
luz del sol directa

I

o

Explanation of the icons

Setting temperature
The figure appearing on the screen corresponds to the setting temperature,
instead of the current room temperature.

Heating on
Heating is demanding, and thus the heat pump should be in operation,
either intermittent or continuous.

Heat pump relay connection
The thermostat is successfully connected to the heat pump relay.

Low battery
It is necessary to replace the batteries immediately.

RF communication error

These icons flash to indicate that the signal from the heat pump relay is
not properly received. Check that the heat pump relay is powered on, and
consult with your installer if this does not fix the problem.

Defective thermostat

The thermostat is defective and needs to be replaced.

The text = 7" is displayed in addition to this icon when communication with
the YUTAKI unit has failed for more than 180 seconds.

No power to the thermostat

If the thermostat screen appears blank after initial installation, then
check whether the protective film has been removed from the batteries.
Otherwise, try replacing the batteries.

@ NOTE

For information about the procedure to link the intelligent thermostat with the ON/OFF
receiver, refer to PMML0410A user’s guide.
For information about the procedure to link the intelligent thermostat with the intelligent

Instalacion del termostato

receiver, refer to PMMLO0411A user’s guide.
HITACHI

Termostato
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Guia del usuario
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Sustitucion de las pilas ]

Tire para extraer el aro selector 1 Tire para extraer el aro selector

Retire el termostato de la base 2 Retire el termostato de la base

Fije la base directamente a la pared o en 3 Sustituya las pilas como se muestra en
la Fig. 7.

4 Fije el termostato en la base

una caja empotrada estandar
Retire la cinta protectora de las pilas
Fije el termostato en la base 5 Coloque el aro selector

Coloque el aro selector

Ajuste de la temperatura de la habitacién

Descripcion de los iconos

cLIC

Enla pantalla se muestra la temperatura real. La temperatura de ajuste se puede modificar
girando el selector hacia la derecha para aumentar o hacia la izquierda para disminuir.

Temperatura de ajuste

En pantalla se muestra la temperatura ajustada, no la real.

Por cada «clic» al girar el selector la temperatura cambia en intervalos de 0,5°C.
Pasados cinco segundos la pantalla vuelve a mostrar la temperatura real de la habitacion.
Después el termostato intenta mantener la temperatura configurada con la mayor
precision posible. La temperatura de ajuste se puede comprobar girando el selector un
«clic» a derecha o a izquierda. Parpadeara unos segundos antes de volver a mostrar la
temperatura de la habitacion.

Reduccion de la temperatura nocturna

Para contribuir al ahorro energético es recomendable configurar el termostato a
temperaturas bajas durante la noche y en ausencias prolongadas. En general, se
recomienda una reduccién de 5°C, pero esto depende del sistema de calefaccion y del
aislamiento del edificio.

Interruptor ON/OFF (solo en combinacion con el receptor inteligente
ATW-RTU-05)

El control de temperatura se utiliza para encender y apagar el sistema. Gire el selector

hacia la izquierda hasta que la temperatura mostrada sea inferior a 10°C para apagar el

sistema. Gire el selector hacia la derecha hasta que la temperatura mostrada sea igual
Menu de instalaciéon o superior a 10°C para volver a poner en marcha el sistema.

Este termostato de zona dispone de un menu de instalacion que se utiliza para ajustar los limites de temp. maxima y minima.

Temperatura maxima y minima:
En el termostato se puede ajustar una temperatura maxima de 35°C y minima de 5°C.

Activacion del menu de instalacion
Gire el selector completa-
mente a la izquierda hasta
que se muestre el valor
minimo. Cuando el valor
parpadee presione duran-
te unos 10 seg. las zonas

Calefaccion encendida
Se demanda calefaccion, por lo tanto la bomba de calor debe estar en
funcionamiento, ya sea de forma intermitente o continua.

o
)
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Conexion del relé de la bomba de calor
El termostato esta correctamente conectado al relé de la bomba de calor.

Bateria baja
Es necesario cambiar las pilas inmediatamente.

Error de comunicacién RF

Estos iconos parpadean para indicar que la sefial del relé de la bomba de
calor no se ha recibido correctamente. Compruebe que el relé de la bomba
de calor esta encendido y consulte con su instalador si esto no soluciona
el problema.

Termostato defectuoso

El termostato es defectuoso y necesita ser reemplazado.

Junto al icono se muestra F"I"! cuando ha fallado la comunicacion con la
unidad YUTAKI durante mas de 180 segundos.

No hay corriente en el termostato

Si la pantalla del termostato se muestra en blanco tras la instalacion inicial,
compruebe si se ha retirado la cinta protectora de las pilas. De lo contrario,
cambie las pilas.

Mientras el ajuste parpadea, toque la zona
izquierda para que se muestre el limite de
temperatura minima. También se puede
modificar utilizando el aro selector.

El termostato no se puede utilizar para

tactiles izquierda y derecha.

Se muestra el limite de tem-
peratura maxima. También
se puede modificar utilizan-
do el aro selector. No hace
falta confirmar el valor.

encender y apagar el sistema a menos
que el limite de temperatura minima se
ajuste a un valor inferior a 10°C (Ej.: 5°C)

El menu de instalacion se cierra automati-
camente tras 10 segundos de inactividad.

@NOTA

Puede consultar el procedimiento sobre como enlazar el termostato inteligente con el
receptor de encendido/apagado en la guia del usuario PMML0410A.

Puede consultar el procedimiento sobre cémo enlazar el termostato inteligente con el
receptor inteligente en la guia del usuario PMMLO0411A.
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Benutzer-Handbuch

DEUTSCH

Zuerst hier
einsetzen

‘ - i
Schrauben / —
Tipps fiir eine korrekte Platzierung Installation des Thermostats ~ Auswechseln der Batterien H=
1 Zum Entfernen des Wahlrings ziehen 1 Zum Entfernen des Wahlrings ziehen
2 Thermostat vom Unterteil trennen 2 Thermostat vom Unterteil trennen
3 Unterteil direkt an der Wand oder an einem 3 Batterien austauschen, wie in Abb. 7
eingebauten Standardkasten befestigen. dargestellt.
4 Die Schutzfolie der Batterien entfernen. 4 Thermostat am Unterteil befestigen.
- o 5 Thermostat am Unterteil befestigen. 5 Wabhlring platzieren.
Wamcquele s evcan o kcroen. 6 Wahlring platzieren.

Raumtemperatureinstellung Erkldrung der Symbole

Auf der Anzeige wird die aktuelle Raumtemperatur eingeblendet. Anderung der Einstelltem- Einstelltemperatur
-, peratur: Wahlring nach rechts drehen, um die Temperatur zu erhdhen oder nach links drehen, Auf dem Bildschirm wird anstelle der aktuellen Raumtemperatur die
’)d, um sie zu senken. Die Einstelltemperaturen wird in 0,5 °C-Schritten erhdht oder gesenkt. Einstelltemperatur angezeigt.
., < Jeder "Klick" beim Drehen des Wahlrings entspricht einem 0,5 °C-Schritt. . i .
% Nach fiinf Sekunden wechselt die Anzeige wieder zur aktuellen Raumtemperatur. Das Ther- Heizbetrieb Ein
Der Heizbetrieb wurde angefordert, daher muss die Warmepumpe in

mostat versucht nun, die eingestellte Temperatur so genau wie mdglich aufrecht zu erhalten. . ) é e War
Betrieb sein; entweder mit Unterbrechungen oder kontinuierlich.

Priifen der Einstelltemperatur: Wahlring um einen "Klick" nach links oder rechts drehen. Dann
blinkt der aktuelle Einstelltemperaturwert ein paar Sekunden lang und anschlieBend erscheint
wieder die Raumtemperatur auf der Anzeige.

Nachtabsenkung der Temperatur

Es wird empfohlen, das Thermostat nachts und bei Abwesenheit auf eine geringere Temperatur
einzustellen In der Regel wird hierfiir eine Temperatursenkung von 5°C vorgeschlagen. Dies
hangt jedoch auch vom jeweiligen Heizsystem und der Gebaudeisolierung ab.

ON/OFF-Schalter (Nur in Kombination mit dem "intelligenten™
Empfanger ATW-RTU-05)
Der Temperaturwahlring wird verwendet, um die Anlage ein- oder auszuschalten. Drehen
Sie den Wahlring nach links, bis die angezeigte Temperatur unter 10 °C liegt, um die Anlage
auszuschalten. Drehen Sie den Wahlring nach rechts, bis die angezeigte Temperatur 10 °C
Installationsmenti oder mehr anzeigt, um die Anlage wieder einzuschalten.
Das Einzelbereichsthermostat verfiigt tiber ein Installationsment, mit dem die Hochst- und Mindesttemperatur eingestellt werden kénnen. Der Text F1"! wird zusatzlich zu diessm Symbol angezeigt, wenn die

Hochst- und Mindesttemperatur: ikati i _Einheit 13 i
Die Héchsttemperatur fir das Thermostat ist 35 °C und die Mindesttemperatur 5 °C. E%Ttﬁgﬁ%ﬁa.tlon mit der YUTAKI-Einheit langer als 180 Sekunden nicht
Aktivierung des Installationsmeniis Thermostat hat keinen Strom
Drehen Sie den Einstellring 2 ; ¢ 0 i Falls auf dem Thermostatbildschirm nach der ersten Installation keine
N ) Wahrend diese Einstellung blinkt, beriihren . . A : h > B
ganz nach links, bis der Sie kurz dlen Iinlken ‘I%u%hsz:reenbegeich Anzeige erscheint, priifen Sie, ob die Schutzfolie von den Batterien
Mindestwert angezeigt wird. um die Mindesttemperaturgrenze anzuzei- entfernt wurde. Wurde die Schutzfolie wie erforderlich entfernt, konnen Sie
Wenn der Wert beginnt, zu gen. Diese kann auch unter Verwendung versuchen, das Problem zu I6sen, indem Sie die Batterien auswechseln.

blinken, driicken Sie den - ; .
linken und rechten Touch- des Einstellrings geandert werden.

Warmepumpen-Relaisanschluss
Das Thermostat wurde erfolgreich an das Warmepumpenrelais ange-
schlossen.

Schwache Batterie
Die Batterie muss unverziglich ausgewechselt werden.

RF-Kommunikationsfehler

Wenn diese Symbole blinken, bedeutet dies, dass das Signal vom Warme-
pumpenrelais nicht korrekt empfangen wird. Priifen Sie, ob das Warme-
pumpenrelais eingeschaltet ist. Falls das Problem weiterhin besteht, kon-
taktieren Sie lhren Installateur.

Defektes Thermostat

Das Thermostat ist defekt und muss ausgetauscht werden.

screen-Bereich ca. 10 Se- Das Thermostat kann nicht fiir das Ein- oder ‘ @

kunden lang. ) Ausschalten der Anlage verwendet werden, HINWEIS

Die Hochstt'empglraturkwwd auler, die Hbchst@emperatur ist auf einen Weitere Informationen (iber die Vorgehensweise zur Verbindung des "intelligenten" Thermost-
gﬂ’c‘ha"%f‘fg;gt-\/e':;gn dﬁﬂg Wert unter 10 °C eingestellt (z. B.: 5 °C) ats mit dem ON/OFF-Empfénger sind im PMML0410A-Benutzer-Handbuch zu finden.

des Einstellrings geandert Weitere Informationen (iber die Vorgehensweise zur Verbindung des "intelligenten" Thermost-
werden. Der Wert muss Nach 10 Sekunden ohne Aktivitat wird das ats mit dem "intelligenten" Empfénger sind im PMML0411A-Benutzer-Handbuch zu finden.
nicht bestéatigt werden. Installationsmeni automatisch geschlossen.
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Guide de I'utilisateur

FRANCAIS]

Installation du thermostat Substitution des batteries =
Tirez pour retirer I'anneau sélecteur 1 Tirez pour retirer 'anneau sélecteur
Retirez le thermostat de la base 2 Retirez le thermostat de la base

Fixez la base directement au mur ou 3 Remplacez les batteries comme indiqué
dans la boite standard d'encastrement dans la Fig. 7.

Retirez le film qui protége les batteries 4 Fixez le thermostat a la base

s— Fixez le thermostat a |la base 5 Placez 'anneau sélecteur
Ne pas I'exposez Ne pas le placez sur Evitez

directement au soleil |des sources de chaleur 'S courants d'air

o

Placez I'anneau sélecteur

Réglage de la température de la piéce Description des icones

Sur I'écran s'affiche la température actuelle de la piéce. La température de réglage peut se A Température de consigne

modifier en tournant le sélecteur a droite pour augmenter et a gauche pour diminuer. Pour Sur I'écran s’affiche la température réglée, non I'actuelle.
chaque « clic » en tournant le sélecteur la température change en intervalles de 0,5° C. v

Apreés cinqg secondes I'écran affiche a nouveau la température actuelle de la piéce. Aprés

le thermostat essaie de maintenir la température réglée le plus précisément possible. La A Chauffage activé

La pompe a chaleur doit étre en fonctionnement en intermittence ou en
clignotera quelques secondes avant de revenir a la température de la piéce. /) continu car il existe une demande de chauffage.

Réduction de la température nocturne Connexion du relais de la pompe a chaleur

Il est recommandé de régler le thermostat & une température plus basse pendant la Le thermostat est connecté correctement au relais de la pompe & chaleur.
nuit et pendant les périodes d'absence car on contribue a économiser de I'énergie. En

général, une réduction de 5° C est recommandée, mais cela dépend du systéme de

chauffage et de l'isolation du batiment. Batterie faible o
. L . Il faut changez les batteries immédiatement.

Interrupteur ON/OFF (uniquement en combinaison avec le récepteur

intelligent ATW-RTU-05) Erreur de communication RF . ) .

Le controle de température s'utilise pour activer le systéme (marche/arrét). Pour arréter nn Ces icones clignotent pour indiquer que le signal du relais de la pompe &

N 5 A : A . - L haleur n'est pas regu correctement. Vérifiez que le relais de la pompe a
le systéme, tournez le sélecteur a gauche jusqu'a ce que la température affichée soit ¢ . A H .
inférieure a 10° C. Pour remettre en marche le systéme, tournez le sélecteur a droite 322'?;;%%@%5 tension et consultez votre installateur si cela ne résout
. . jusqu'a ce que la température affichée soit égale ou supérieure a 10° C. y
Menu d’installation Jusq q P 9 P Thermostat défectueux )
Ce thermostat de zone dispose d’'un menu d'installation qui s'utilise pour régler les limites de température maximale et minimale. Le thermostat est défectueux et doit étre remplacé. »
Température maximale ou minimale : A F i"{ lorsque la communication avec l'unité

=~ A coté de l'icone s’affiche ~
L A A
Dans le thermostat on peut régler une température maximale de 35° C et une minimale de 5° C. YUTAKI a échoué pendant plus de 180 secondes.

Activation du menu d’installation Absence d’alimentation au thermostat

Tournez le sélecteur com- Lorsque le réglage clignote, touchez la Si apres linstallation initiale I'écran du thermostat s’affiche en noir, vérifiez
pléetement a gauche jusqu'a zone gauche pour afficher la limite de si vous avez retirez le film protecteur des batteries. Sinon changez les
ce que le paramétre minimal température minimale. Cela peut égale- batteries.

soit affiché. Lorsque le pa- ment étre modifié en utilisant le sélecteur.
ramétre clignote, appuyez
pendant 10 secondes les
zones tactiles droite ou
gauche.

La limite de température
maximale est affichée. Le
parameétre peut étre modifié

Le thermostat ne peut pas étre utilisé pour

arréter et mettre en marche le systéme a

moins que ’Ia [imi}e de lempératu_re .rr_lini— REMARQUE

rén",“']“o% ?:O?E';?grlne’i ea' ‘éﬁ,‘ g)arame\re inférieur Pour plus d'informations sur la procédure a relier le thermostat intelligent avec le
ne > A ’ récepteur marche/arrét, reportez-vous au guide de l'utilisateur PMML0410A.

en tilisant I'anneau sélec- " . . . . R P

teur. Il ny pas besoin de Le menu dlngtallatlon se ferme automa- Pour plus d'informations sur la procédure a relier le thermostat intelligent avec le

confirmer le paramétre. tiquement aprés 10 secondes d'inactivité. récepteur, reportez-vous au guide de ['utilisateur PMMLO0411A.
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Evitare e
correnti d'aria

Non collocare sopra
una fonte di calore

Non collocare alla
luce del sole

Installazione del termostato

1 Tirare per rimuovere |'anello del quadrante 1 Tirare per rimuovere I'anello del quadrante

2 Staccare il termostato dalla base

3 Fissare la base direttamente alla parete
o in una scatola da incasso standard

5 Fissare il termostato alla base

HITACHI

Termostato
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Guida utente

ITALIANO

Collocare
prima
questa parte

Sostituzione delle batterie .

2 Staccare il termostato dalla base

3 Sostituire le batterie come mostrato nella
figura 7.

4 Rimuovere la pellicola protettiva delle batterie 4 Fissare il termostato alla base

5 Collocare I'anello del quadrante

6 Collocare I'anello del quadrante

Menu di installazione

Impostazione della temperatura ambiente

Sullo schermo & indicata la temperatura ambiente attuale. E possibile modificare

la temperatura di impostazione ruotando il quadrante verso destra per aumentare la

temperatura, e verso sinistra per diminuire la temperatura. Quando si gira il quadrante,

ad ogni "click" la temperatura di impostazione cambia a intervalli di 0,5°C.

Dopo 5 secondi, lo schermo mostra di nuovo la temperatura ambiente attuale. Quindi

il termostato cerca di mantenere la temperatura impostata con la massima precisione

possibile. E possibile controllare la temperatura di impostazione ruotando il quadrante
n "click" verso sinistra o verso destra. Lampeggera per alcuni secondi e poi mostrera

di nuovo la temperatura ambiente.

Riduzione della temperatura notturna

Per contribuire al risparmio energetico, di notte e durante i periodi di assenza si consiglia

di impostare il termostato a una temperatura pit bassa. In generale, si consiglia una
riduzione di 5° C, ma dipende dal sistema di riscaldamento e dall'isolamento dell'edificio.
Interruttore ON/OFF (solo in combinazione con un ricevitore intelligente
ATW-RTU-05)

Il controllo della temperatura si utilizza per accendere e spegnere il sistema. Ruotare il
quadrante verso sinistra fino a quando la temperatura visualizzata & inferiore a 10° C
per spegnere il sistema. Ruotare il quadrante verso destra fino a quando la temperatura
visualizzata & uguale o superiore a 10° C per accendere di nuovo il sistema.

Questo termostato di zona & dotato di un menu di installazione che consente di impostare la temperatura massima e minima.

Temperatura massima e minima:

La temperatura massima che puo essere impostata sul termostato & 35° C e la temperatura minima € 5° C.
Attivazione del menu di installazione

Ruotare l'anello del qua-
drante completamente a
sinistra fino a visualizzare
il valore minimo. Quando il
valore inizia a lampeggiare,
toccare e tenere premuto
per circa 10 secondi le zone
tattili destra e sinistra.
Viene indicata la tempera-
tura massima. Si pu6 mo-
dificare anche utilizzando
I'anello del quadrante. Non
€ necessario confermare il
valore.

INSTALAGAO
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Mentre l'impostazione lampeggia, toccare
brevemente la zona tattile sinistra per
visualizzare la temperatura minima. Si
puo modificare anche utilizzando I'anello
del quadrante.

Il termostato non puo essere utilizzato per
accendere e spegnere il sistema a meno
che la temperatura minima impostata sia
inferiore a 10° C (Es: 5° C)

Il menu di installazione si chiude automati-
camente dopo 10 secondi di inattivita.

/ Buchas .
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Parafusos

4

Conselhos para uma instalagado correta

-

30 colocar sobre
uma fonte da calor

N =

w
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Néo colocar
sob a luz solar

correntes de ar

o

Instalagdo do terméstato

Spiegazione delle icone

Temperatura di impostazione
Lo schermo indica la temperatura di impostazione, non la temperatura
ambiente attuale.

Riscaldamento acceso
E richiesto il riscaldamento e quindi la pompa di calore deve essere in
funzione, in modo intermittente o continuo.

Collegamento del relé della pompa di calore
Il termostato € collegato correttamente al releé della pompa di calore.

A
v

Batteria scarica

E necessario sostituire immediatamente le batterie.
Errore di comunicazione RF
Queste icone lampeggiano per indicare che il segnale proveniente dal relé
della pompa di calore non viene ricevuto correttamente. Verificare che il
relé della pompa di calore sia acceso, e consultare il proprio installatore se
non si risolve il problema.

Termostato difettoso

Il termostato ¢ difettoso e deve essere sostituito.

Quando la comunicazione con l'unita Yutaki fallisce per piu di 180 secondi,
oltre a questa icona appare la scritta =",

Non c'e alimentazione nel termostato

Se lo schermo del termostato & vuoto dopo l'installazione iniziale, verificare
se ¢ stata rimossa la pellicola protettiva delle batterie. Altrimenti, provare
a sostituire le batterie.

@NOTA

Per la procedura di collegamento del termostato intelligente con il ricevitore ON/OFF,
consultare la guida utente PMML0410A.
Per la procedura di collegamento del termostato intelligente con il ricevitore intelligente,

consultare la guida utente di PMMLO0411A.
HITACHI
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PORTUGUES

Substituicdo das pilhas ]

Puxe para remover o anel seletor 1 Puxe para remover o anel seletor
Separe o termdstato da base 2 Separe o termostato da base
Fixe a base diretamente na parede ou 3 Substitua as pilhas conforme mostrado
numa caixa embutida normalizada na Fig. 7.
Remova a pelicula que protege as pilhas 4 Fixe o termodstato a base
Fixe o termdstato a base 5 Instale o anel seletor

Instale o anel seletor

Menu de instalagdo

Ajuste da temperatura ambiente

O visor indica a temperatura ambiente atual. Pode alterar o ajuste de temperatura
rodando o seletor para a direita para aumentar a temperatura e para a esquerda para
reduzir a temperatura. O ajuste de temperatura muda em intervalos 0,5 °C, um por cada
clique enquanto roda o seletor.

O visor muda novamente para a temperatura ambiente atual passados 5 segundos.
Depois o termostato procura manter a temperatura definida da forma mais precisa
possivel. Pode verificar o ajuste de temperatura rodando o seletor um clique para a
esquerda ou para a direita. Vai piscar durante alguns segundos, antes de mostrar
novamente a temperatura ambiente.

Diminuicao da temperatura noturna

Deve ajustar o termdstato para uma temperatura inferior durante a noite e os periodos
de auséncia de forma a poupar energia. Em termos gerais, é sugerida uma diminuicdo
de 5 °C, mas esta depende do sistema de aquecimento e do isolamento do edificio.
Botdo ON/OFF (apenas em combinag¢do com o recetor inteligente
ATW-RTU-05)

O seletor de temperatura serve para ligar e desligar o sistema. Rode o seletor para a
esquerda até que a temperatura indicada seja inferior a 10 °C para desligar o sistema.
Rode o seletor para a direita até que a temperatura indicada seja 10 °C ou superior para
voltar a ligar o sistema.

O termostato de zona Unica inclui um menu de instalagdo para definir os limites maximo e minimo de temperatura.

Descrigao dos icones

A Ajuste de temperatura
O numero no visor corresponde ao ajuste de temperatura, em vez da
\ 4 temperatura ambiente atual.

Aquecimento On
E solicitado aquecimento e por isso a bomba de calor deve estar a
funcionar de forma intermitente ou continua.

Ligagao do relé da bomba de calor
O termoéstato esta ligado corretamente ao relé da bomba de calor.

Pilha gasta
Deve substituir as pilhas imediatamente.

Erro de comunicagio RF

Estes icones piscam para indicar que o sinal do relé da bomba de calor
ndo esta a ser recebido corretamente. Certifique-se de que a bomba de
calor esta ligada e fale com o seu instalador se o problema persistir.

Termoéstato defeituoso
O termostato esta defeituoso e deve ser substituido.

O texto ~"1"1 é apresentado com este icone se a falha de comunicagdo

Temperaturas maxima e minima: com a unidade YUTAKI durar mais de 180 s.

A temperatura maxima que pode ser regulada no terméstato € 35 °C e a minima é 5 °C.

Ativagdo do menu de instalagao

Rode o anel de ajuste para
a esquerda até surgir o va-
lor minimo. Quando o valor
comegar a piscar, toque e
mantenha nas zonas de
contacto direita e esquerda
durante cerca de 10 s.

Agora é mostrado o limite
de temperatura maximo.
O ajuste também pode
ser alterado com o anel
respetivo. Nao é necessario
confirmar o valor.

Enquanto este ajuste piscar, toque breve-
mente na zona de contacto esquerda para
mostrar o limite de temperatura minimo.
Também pode executar isto com o anel
de ajuste.

O termdstato ndo pode ser utilizado
para ligar e desligar o sistema exceto se
o limite para a temperatura minima for
inferior a 10 °C (p. ex.: 5 °C)

O menu de instalagéo fecha automatica-
mente apds 10 s de inatividade.

Falta energia no terméstato

Se o visor do termdstato estiver em branco depois da instalagéo inicial,
verifique se removeu a pelicula protetora das pilhas. Caso contrario,
experimente substitui-las.

@NOTA

Para mais informag&o sobre o procedimento para ligar o terméstato inteligente ao recetor
de ON/OFF, consulte o manual de utilizador de PMML0410A.

Para mais informag&o sobre o procedimento para ligar o terméstato inteligente ao recetor
inteligente, consulte o manual de utilizador de PMML0411A.
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Installation af termostat
Treek for at fierne drejeringen

Adskil termostaten fra basen

en standard indlejret boks
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Termostat
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Brugervejledning

| DANSK

Udskiftning af batterier ]
1 Treek for at fierne drejeringen

2 Adskil termostaten fra basen

Fastger basen direkte pa vaeggen eller pa 3 Udskift batterierne som vist i Fig. 7
4 Fastger termostaten pa basen
Fjern plastikfilmen, som beskytter batterierne 5 Paszet drejeringen
Fastger termostaten pa basen

Pasaet drejeringen

Indstilling af rumtemperatur

KLIK Den aktuelle rumtemperatur vises pa skeermen. Indstillingstemperaturen kan aendres

) ved at dreje hjulet til hojre for at @ge temperaturen, og til venstre for at seenke

é‘ temperaturen. Indstillingstemperaturen skifter i trin pa 0,5 °C, et for hvert "klik", nar du
& drejer hjulet.

(%] Displayet skifter til den aktuelle rumtemperatur igen, nar der er gaet fem sekunder.

Derefter vil termostaten fors@ge at opretholde den indstillede temperatur sa preecist som
muligt. Indstillingstemperaturen kan tjekkes ved at dreje hjulet ét "klik" til venstre eller
hgjre. Den vil blinke i nogle sekunder, inden den igen viser rumtemperaturen.
Sankning af nattemperatur

Det anbefales at indstille termostaten pa en lavere temperatur om natten og under
fraveersperioder, da det er med til nedsesette energiforbruget. Generelt anbefales
en szenkning pa 5°C, dog afhaenger dette af opvarmningssystemet og bygningens
isoleringsgrad.

ON/OFF-kontakt (kun i kombination med intelligent modtager ATW-RTU-05)
Med temperaturhjulet slukkes og teendes anleegget. Anleegget slukkes ved at dreje hjulet
til venstre, indtil den viste temperatur er under 10 °C. Anleegget teendes igen ved at dreje
hjulet til hgjre, indtil den viste temperatur er 10 °C eller hgjere.

1

Installationsmenu

Enkeltzonetermostaten har en installationsmenu, hvorfra man kan indstille maksimale og minimale temperaturgreenser.
Maksimale og minimale temperaturer:
Den maksimale temperatur, som kan indstilles pa termostaten er 35 °C og den minimale temperatur er 5 °C.

Aktivering af installationsmenuen

Drej indstillingsringen helt til
venstre, indtil den minimale
veerdi vises. Nar veerdien
begynder at blinke; bergr
og tryk venstre og hgjre
bergringszoner ned i cirka
10 sek.

Den maksimale tempera-
turgreense vises nu. Ind-
stillingen kan eendres ved
hjeelp af indstillingsringen.
Man behgver ikke bekreefte
veerdien.

INSTALLATIE
1

Mens indstillingen blinker; bergr den
venstre bergringszone for at fa vist den
minimale temperaturgreense. Dette kan
kun eendres ved hjeelp af indstillingsringen.

Termostaten kan ikke bruges til at teen-
de og slukke anleegget med, medmindre
graensen for minimal temperatur er indstil-
let til en veerdi pa under 10 °C (f.eks. 5 °C)

Installationsmenuen lukkes automatisk
efter 10 sekunders inaktivitet.

2

1
2
3

4
5
6

Niet installeren
boven een warmtebron

Niet installeren
in direct zonlicht

Niet instafferen
een luchtstroom

Beskrivelse af ikonerne

Indstillingstemperatur
Tallet, der vises pa skeermen er indstillingstemperaturen, i stedet for den
aktuelle rumtemperatur.

Opvarmning slaet til
Opvarmning er kreevende, og derfor skal varmepumpen veere i drift - enten
intermitterende eller kontinuerligt.

Varmepumpens relztilsluning
Termostaten er korrekt tilsluttet til varmepumpens relee.

Lavt batteri
Batterierne skal ngdvendigvis udskiftes gjeblikkeligt.

RF kommunikationsfejl

Disse ikoner blinker for at gere opmaerksom pa, at modtagelsen af signal
fra varmepumpen ikke er korrekt. Kontrollér, at varmepumpens relaes er
stremforsynet, og sperg din installater, hvis dette ikke I@ser problemet.

Defekt termostat

Termostaten er defekt og skal udskiftes.

Teksten F 1" vises sammen med ikonet, nar kommunikation med YUTAKI
enheden har slaet fej i mere end 180 sekunder.

Ingen stremforsyning til termostaten

Hvis termostatskaermen vises uden data efter den forste installation, skal
man kontrollere, om beskyttelsesfilmen er taget af batterierne. Ellers kan
man preve at udskifte batterierne.

@ BEMARK

Information om proceduren for at linke den intelligente termostat med ON/OFF-modtag-
eren henvises til brugervejledningen PMMLO0410A.

Information om proceduren for at linke den intelligente termostat med den intelligente

De thermostaat installeren

modtager henvises til brugervejledningen PMML0411A.
HITACHI

Thermostaat
PMMLO412A rev.1 - 04/2016

Gebruikshandleiding

NEDERLANDS

Eerst hier
insteken

De batterijen vervangen
1 Trek de instelring weg.

[ —_]

Trek de instelring weg.

Haal de thermostaat af de basis. 2 Haal de thermostaat af de basis.

Monteer de basis direct op de wand of in 3 Vervang de batterijen zoals getoond in
afb. 7.

4 Monteer de thermostaat op de basis.

een standaard inbouwdoosje.
Verwijder de beschermfolie van de batterijen.
Monteer de thermostaat op de basis. 5 Monteer de instelring.

Monteer de instelring.

De kamertemperatuur instellen

Het scherm toont de huidige kamertemperatuur. De ingestelde temperatuur kan worden
veranderd door de instelring naar rechts te draaien om de temperatuur te verhogen en
naar links te draaien om de temperatuur te verlagen. De ingesteld temperatuur verandert
in stappen van 0,5 °C, aangegeven met een 'klik' wanneer u aan de instelring draait.

Na een wachttijd van vijf seconden schakelt het scherm terug in de weergave van de
huidige temperatuur. De thermostaat zal nu proberen de ingestelde temperatuur zo goed
als mogelijk aan te houden. U kunt de ingestelde temperatuur controleren door de instelring
één klik naar links of rechts te draaien. De ingestelde temperatuur is dan enkele seconden
te zien en daarna schakelt het scherm terug in weergave van de kamertemperatuur.
Reductie nachttemperatuur

We raden aan de temperatuur 's nachts en tijdens uw afwezigheid op een lagere
temperatuur in te stellen, om energie te besparen. Over het algemeen wordt een reductie
van 5°C aangeraden, maar dit kan variéren afhankelijk van het verwarmingssysteem en
de isolatie van het gebouw.

AAN/UIT-schakelaar (alleen in combinatie met intelligente ontvanger
ATW-RTU-05)

De instelring wordt gebruikt om het systeem in en uit te schakelen. Om het systeem uit
te schakelen, draait u de instelring naar links totdat de weergegeven temperatuur minder
) dan 10 °C is. Om het systeem in te schakelen, draait u de instelring naar rechts totdat de
Installatiemenu weergegeven temperatuur 10 °C of hoger is.

De thermostaten voor enkelvoudige zones zijn voorzien van een menu om de maximum- en minimumtemperatuur in te stellen.
Maximum- en minimumtemperatuur:
De maximumtemperatuur waarop de thermostaat kan worden ingesteld is 35 °C en de minimumtemperatuur is 5 °C.

Het installatiemenu activeren
Draai de instelring volle-
dig naar links totdat de
minimumtemperatuur  ver-
schijnt. Houd, wanneer de
minimumtemperatuur  be-
gint te knipperen, de linker-
en rechterkanten ongeveer
10 seconden ingedrukt.

KLIK

Druk, terwijl de waarde knippert, kort op
de linkerkant om de minimumtemperatuur
te zien. U kunt deze wijzigen met de
instelring.

Om de thermostaat te kunnen gebruiken
voor het in- en uitschakelen van het
systeem, moet de minimumtemperatuur
ingesteld zijn op een temperatuur van

De maximumtemperatuur minder dan 10 °C (bv: 5 °C).

verschijnt nu. U kunt deze
wijzigen met de instelring.
U hoeft de waarde niet te
bevestigen.

Het installatiemenu sluit automatisch af na
10 seconden zonder activiteit.

Toelichting bij de pictogrammen

Temperatuurinstelling
Het cijfer in het scherm is
kamertemperatuur.

de ingestelde temperatuur, niet de huidige

Verwarming aan
Er is een warmtevraag, dus de warmtepomp draait, hetzij continu hetzij
met tussenpozen.

Aansluiting warmtepomprelais
De thermostaat is correct aangesloten op de warmtepomprelais.

Lege batterij
De batterijen moeten onmiddellijk vervangen worden.

Storing in RF-communicatie

Deze pictogrammen knipperen om aan te geven dat het signaal van
de warmtepomprelais niet correct wordt ontvangen. Controleer of de
warmtepomprelais ingeschakeld is, en als dit de storing niet verhelpt, neem
dan contact op met uw installateur.

Defecte thermostaat

De thermostaat is defect en moet worden vervangen.

De tekst F"i"7 verschijnt naast dit icoontje wanneer de communicatie met
de YUTAKI-unit meer dan 180 seconden afwezig is.

Geen netvoeding naar de thermostaat

Als na de initiéle installatie het scherm van de thermostaat leeg is,
controleer dan of de beschermfolie van de batterijen verwijderd is. Of
vervang de batterijen.

@ OPMERKING
Meer informatie over de procedure om de intelligente thermostaat aan te sluiten op de
AAN/UIT-ontvanger vindt u in de gebruikshandleiding PMML0410A.

Meer informatie over de procedure om de intelligente thermostaat aan te sluiten op de
intelligente ontvanger vindt u in de gebruikshandleiding PMML0411A.
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Undvik
luftstromma

Placera inte dver
en varmekalla

Placera inte i
direkt solljus

Installation av termostat
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Anvandarguide

GEEHYY

Placera har
forst

Byte av batterier [ ]
Drag for att avlagsna den vridbara ringen 1 Drag for att avlagsna den vridbara ringen
Ta bort termostaten fran basen 2 Ta bort termostaten fran basen
Fast basen direkt pa vaggen eller en
inbaddad standardlada

Avlagsna skyddsfilmen fran batterierna

3 Byt ut batterierna enligt fig. 7.

4 Fast termostaten pa basen

5 Satt tillbaka den vridbara ringen
Fast termostaten pa basen

Satt tillbaka den vridbara ringen

Instéllning av rumstemperatur

Den aktuella rumstemperaturen visas alltid pa displayen. Den instéllda temperaturen
kan andras genom att vrida ringen at hoger for att oka temperaturen och till véanster for
att minska den. Den instéllda temperaturen andras i steg om 0,5°C, ett steg for varje
"klick" pa ringen.

Displayen skiftar tillbaka till att visa aktuell rumstemperatur igen efter 5 sekunder. Sedan
forsoker termostaten att bibehalla den instéllda temperaturen med sa stor noggrannhet
som mojligt. Den instéllda temperaturen kan kontrolleras genom att vrida ringen ett
"klick" at hoger eller vanster. Den kommer att visas under nagra sekunder innan den
atergar till att visa rumstemperaturen.

Minskad nattemperatur

Det rekommenderas att termostaten stalls till en lagre temperatur pa natten och nar
ingen ar narvarande, da det hjalper till att spara energi. | allménhet sa foreslas 5°C
lagre temperatur, men detta beror pa véarmesystemet och byggnadens isoleringsmangd.

ON/OFF-omkopplare (endast i kombination med intelligent mottagare
ATW-RTU-05)

Temperaturvredet anvands for att sla pa och stdnga av systemet. Vrid det till vanster

tills det att den visade temperaturen ar lagre an 10°C for att kunna sténga av systemet.

) Vrid det till hoger tills det att den visade temperaturen éverstiger 10°C for att kunna sla

Installationsmeny pa systemet igen.

Enkelszonstermostaten har en installationsmeny som anvands for att stélla in granserna for hdgsta och lagsta temperatur.

Hogsta och lagsta temperatur:
Hogsta temperatur som kan stallas in pa termostaten ar 35°C och lagsta temperatur ar 5°C.

Aktivering av installationsmenyn

Rotera installningsringen sa
langt till vanster som majligt
tills det att minimivardet
visas. Nar vardet borjar
blinka sa ror du vid hoger
och vanster touch-zoner
under ca 10 sekunder.

Nér denna instélining blinkar sa ror du kort
vid den vénstra zonen for att visa gransen
for lagsta temperatur. Detta kan &ven
andras med hjalp av instéllningsringen.

Termostaten kan inte anvéndas for att sla
pa och stdnga av systemet om inte den
lagsta temperaturen stéllts till ett varde

Gransen for hogsta tem- under 10°C (Lex.: 5°C )

peratur visas. Installningen
kan andras med hjélp av
installningsringen. Du be-
hover inte bekrafta vardet.

Installationsmenyn  stdngs automatiskt
efter 10 sekunder utan aktivitet.
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Beskrivning av ikoner

Temperaturinstéllning
Numret som visas pa skérmen motsvarar den instéllda temperaturen,
istallet for den aktuella rumstemperaturen.

Varme pa
Uppvarmning &r krédvande, sa pga. detta sa bor varmepumpen vara i drift,
antingen intermittent eller kontinuerligt.

Reldanslutning virmepump
Termostaten ar ansluten till vdrmepumpens rela.

Lagt batteri
Batterierna maste bytas ut omgaende.

RF kommunikationsfel

Dessa ikoner blinkar for att indikera att signalen fran varmepumpens rela
inte tas emot korrekt. Kontrollera att varmepumpens rela ar paslaget. Om
detta inte I6ser problemet, fraga din installator.

Defekt termostat

Termostaten &r defekt och behdver bytas ut.

Texten F "7 visas tillsammans med denna ikon nar kommunikationen med
YUTAKI-enheten har misslyckats i mer an 180 sekunder.

Ingen strom till termostaten

Om termostatens skarm &r blank efter installationen ska du kontrollera om
skyddsplatsen avlagsnats fran batterierna. | annat fall, prova med att byta
ut batterierna.

@OBS!

Fér information om hur man Iénkar till den intelligenta termostaten med AV/PA-mot-
tagaren, se anvédndarguiden PMML0410A.
For information om hur man lénkar till den intelligenta termostaten med den intelligenta

EykatrdoTaon Tou 8eppooTdTn

mottagaren, se anvédndarguiden PMML0411A.
HITACHI
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Odnyieg xpriomn

EAAHNIKA
]

AVTIKOTAOTAOT TWV PTTATAPIWV

TomroBeTAOTE
TPWTA AUt
TO KOMUMATI

KareBuvon 1pog Tnv otroia TTPETTEl va 1 KateBuvon TTpog Tnv oTroia TTPETTEN va
AQAIPECETE TO KAVTPAV APAIPECETE TO KAVTPAV

ATTOpOKPUVETE TOV BEpPOOTATN aTTd TN Bdon 2 ATTOHAKPUVETE TOV BEPPOCTATN ATTO TN
MpooapudaTe T Baon ameubeiag otov Toixo  Bdon

A o€ éva TUTTIKO EVOWHATWHPEVO KOUTI 3 AVTIKOTAOTAOTE TIG PTTATAPIEG UMWV
TpaBAgTE TNV TTPOCTATEUTIKN TaIVia aTTd TIG HE TNV €IKOVa 7.

pTTOTapiES 4 TMpocappdaTe Tov BEPPOOTATN OTN Bdon
MpooapudoTe Tov BeppooTdTn oTn Baon

X i 5 ToTroBeTOTE TO KAVTPAV
ToTroBeTAOTE TO KAVTPAV

PUBuION Beppokpagiag Swuartiou
H tpéxouoa Beppokpacio dwuariou epgavigetal otnv 08évn. H Beppokpaaia puduiong
pTTopEl va ahAdgel yupidovtag To kavtpdv de€Id yia va au§noeTe TNV Beppokpaacia Kai
apIoTEPE IO va TNV PEILOETE. H Beppokpaacia puBuiong aAAGder ava 0,5 °C, éva yia kGBe
"KAIK" VW) YUPIZETE TO KAVTPAV.
O H 086vn emoTpéPel 0TV TpEXOUoa BepoKPacia dwHaTiou PETG atrd 5 deuTepOAETITA.
> Tote o BeppooTdTNG TTPOCTIabEi va diatnproel TN BepUOKPACia TTOU €XEl PUBHIOTE PE
600 10 duvaTdv TTEPIOOdTEPN akpifeia. H Beppokpaacia pUuBIoNG PTTopEi va eAeyxXOei
yupidovtag To KavTpav €va KAIK TTpog apioTepd f deCid. AvafoaBrvel yia PePIKA
OEeUTEPOAETTTA, TTPOTOU ETTIOTPEWEI TNV 08dvN TNG BeppOoKpaaTiag dwaTiou.
Meiwon vuxTepIVAG Beppokpaaciag
ZuvioTatal n pUBUIoN Tou BEPPOOTATN O€ XauNASTEPN BeppoKpaaTia KaTd Tn dIGPKEIa TNG
vUXTa Kal TTEPIGdOUG atrouadiag, KabBwg Bonddael oTnv €goikovounon evépyeiag. Mevika
TrpoTeiveTal pia peiwon 5°C aAAd autd egaptatal ammd 1o cUoTnUa Bépuavang Kai Tnv
TTOCOTNTA HOVWONG OTO KTipIO.
Aiako1rTng ON/OFF (M6vo o€ ouvduaouo pe Tov £§utrvo &éktn ATW-RTU-05)

To kavTpdyv BepUOKPATiag XPNOIMOTIOIEITAI IO TNV EVEPYOTTOINCT KAI TNV OTTEVEPYOTTOINCT
TOU OUCTAPATOG. MUPioTE TO KAVTPAV apIoTEPG PEXPI N €IKoVICOHEVN Beppokpaaia va gival
katw amé 10 °C yia va aTevePyOTIOINOETE TO oUoTNUA. TupioTe TO KavTpav BegId PEXP!
n eikovigdpevn Beppokpaoia va gival 10 °C | peyaAUTEPN YIO VO EVEPYOTTOINCETE §avd TO
oloTnya.

)

MevoU eykartdoTaong
H povi {wvn BepuooTdTn €xel éva pevol £yKATAOTACNG TO OTIOIO XPNOIMOTIOIEITAl YIa VA pUBPICETE TO PEYIOTO Kal EAGXIOTO Oplo

Beppokpaciag.

MéyioTn kai eEAGXI0Tn Beppokpaacia:

H péyiotn Bepuokpaacia Tou pubpiletal oTo BeppoaTaTn eival 35 °C kal n eAayioTn Beppokpaaia gival 5 °C.
Evepyotroinon Tou pevou eyKardoTaong

[upioTe TAAPWG TO KAVTPAV
pUBNIONG TTPOG Ta APIOTEPE
HEXP! VO EPPAVIOTET N EAGXI-
otn Tipn. Otav n mipR apyi-
Ce1 va avaBoofivel, ayyigte
NV apioTepn Kal 8egid dwvn
a@ng yia Tepitou 10 SeuT.

Twpa epgavietal 10 6pIo
NG péyIoTng BEpUOoKPaTiag.
H pUBuion ptropei va aAAa-
el PE TO KAVTPAV pUBUIoNG.
Aev gival avaykaio va €T
BeBaiwdei n Tipn.

Evw avaBooBrivel n pubuion, ayyigre Tnv
apioTepn {wvn a@ng yia Aiyo waoTe va eu-
@avioTei 10 eAdXI0TO Oplo Beppokpaaiag.
AuTo ptopei, £1miong, va aAAGEel pe To Ka-
VTpdv pUBUIONG.

O BeppoaTATnNG SEV WTTOPEI VO XPNOIKO-
TroINBEi ylo EVEPYOTIOINGN KAl ATTEVEPYO-
TT0IiNCT TOU CUGTAPOTOG EKTOG KI AV TO OPIO
yia TNV eAaxIoTn Beppokpacia pubuigeTal
o€ pia TipA katw oo 10 °C (Map.: 5 °C)

To pevol eykatdoTaong KAgivel autépaTa
HETA a1r6 10 deUTEPOAETITA ADPAVEIDG.

Emegynon Twv ikovidiwv

PuBpion Beppokpaciag
To wnoio ToU eu@aviCeTal otV 088vn avTIOTOIXEI OTN BgpUOKpasia
pPUBUIONG, avTi yia TNV TpEXouoa Beppokpaaia SwaTiou.

Evepyotroinon 8éppavong
Ataiteital B€ppavan, eTTOPEVWG N avTAia BepPOTNTAG TIPETTEN VA AEITOUPYET
€iTe OIOKOTITOPEVA EITE CUVEXOHEVA.

Z0vdeon peAé TNG avTAiag BsppoTNTOg
O BeppoaTATNG £X€I OUVOEDEI CWOTA PE TO PEAE TNG avTAiag BeppdTnTaG.

XaunAn prrarapia
MpETrel va avTIkataoTaBouv GUECa Ol PTTATAPIES.

Z@dApa emiKoIVwViag padioouXVOTATWY

Autd Ta eikovidia avafoofrivouv yia va deifouv 6T Bev YivETAl OWOTH
Ajwn Tou orjpatog atoé 1o PeAE TNG avTAiag BeppdTnTag. BeBaiwbeite 611 TO
PEAE TNG avTAiag BepudTNTAG Eival EVEPYOTTOINUEVO KOI CUPBOUAEUTEITE TOV
£YKOTAOTATN AV auTO dev SlopBuvel To TTPOBANUA.

EAaTTWHOTIKOG BEPpHOOTATNG
o ecppomdmgeivm €AQATTWHATIKOG KOl TIPETTEI VO AVTIKATAOTABE.
To keipevo F 1" epgavideTal padi ue autoé To IKOVIBIO GTAV N ETTIKOIVWVIa e

Tn povada YUTAKI €xel atrotUxel yia Tévw até 180 deutepoAeTTa

OepuooTATNG XWPIG I0XU

Av n 086vn Tou BepUOCTATN €ival KevA HETA TNV apxIKN €ykaTdoTaON,
eAEyETE €dv n Talvia TTPOCTOCIAG €XEI OTTOPOKPUVOE aTTd TIG PTTATAPIEG.
AIQOPETIKA, AVTIKATACTHACTE TIG HTTATAPIEG.

@ ZHMEIQXZH
la  mepioodrepes mANpoopies axenka e 1 OSladikaoia ouvdeong Tou EEUTTVOU
Beppoardarn pe Tov 6éktn ON/OFF, avarpéére oris odnyies xpriotn PMMLO410A .

la mepioodrepes mANpopopies oxeTikd pe 1 Oladikaocia olvdeong Tou EEutvou
Beppoardrn pe Tov EEuttvo GEKTN, avaTpélre aTis odnyies xpriorn PMML0O411A.



A CAUTION
This product and the batteries contained on it shall not be mixed with general house waste
at the end of its life. They shall be retired according to the appropriated local or national
_ regulations in a environmentally correct way in order to be treated at a specialized treatment
facility for re-use, recycling and recovery.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol, it means that the battery contains heavy metal above a
certain concentration. Possible chemical symbols are:
- Pb: Lead (>0,004%)
- Hg: Mercury (>0,0005%)
- Cd: Cadmium (>0,002%)

A PRECAUCION

Este producto y las baterias que contiene no deben tirarse a la basura doméstica normal al final de su vida
atil, sino que debe deshacerse de ellas de acuerdo con las normativas locales y nacionales apropiadas y de
forma medioambientalmente correcta para que reciban el tratamiento de reciclaje especializado.

Si aparece un simbolo quimico debajo del simbolo, significa que la bateria contiene metales pesados por
encima de cierta concentracion. Los simbolos quimicos que pueden mostrarse son:

- Pb: Plomo (>0,004%)

- Hg: Mercurio (>0,0005%)

- Cd: Cadmio (>0,002%)

A VORSICHT

Dieses Produkt und die darin enthaltenen Batterien diirfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmiill gelangen. Sie miissen entsprechend den 6rtlichen und nationalen Vorschriften umweltfreundlich
entsorgt werden, um in einer speziellen Wiederverwertungs-, Recycling- und Riickgewinnungsanlage einer
Sonderbehandlung unterzogen zu werden.

Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols gedruckt ist, so ist dies ein Hinweis darauf, dass die
Batterie eine (iber einem gewissen Wert liegende Schwermetallkonzentration aufweist. M6gliche chemische
Symbole sind:

- Pb: Blei (>0,004%)

- Hg: Quecksilber (>0,0005%)

- Cd: Kadmium (>0,002%)

A ATTENTION

En fin de vie, ce produit et les batteries qu'il contient ne doivent pas étre jetés avec les ordures ménageres.
Il faut s’en débarasser conformément a la réglementation locale ou nationale en vigueur, d’'une maniére
respectueuse pour I'environnement, afin d’étre envoyés dans un centre de traitement spécifique pour étre
réutilisés, recyclés et récupérés.

La présence d’un symbole chimique imprimé sous le symbole indique que la pile contient des métaux lourds
au-dela d’une certain concentration. Les symboles chimiques possibles sont:

- Pb : Plomb (>0,004%)

- Hg : Mercure (>0,0005%)

- Cd : Cadmium (>0,002%)

A AVVERTENZA

Questo prodotto e le batterie che contiene non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti generici. Devono es-
sere ritirati in base alle normative locali o nazionali adeguate, nel pieno rispetto dell'ambiente, trattati presso
centri specializzati e riutilizzati, riciclati o recuperati.

Se sotto al simbolo e presente un simbolo chimico, significa che il contenuto di metalli pesanti della batteria
€ superiore a una determinata concentrazione. | simboli chimici possibili sono:

- Pb: piombo (>0,004%)

- Hg: mercurio (>0,0005%)

- Cd: cadmio (>0,002%)

A CUIDADO

Este produto e as baterias nele contidas ndo devem ser misturados com lixo doméstico geral no fim da
respectiva vida util. Devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais ou nacionais estabele-
cidos para o efeito, de um modo que nao seja prejudicial para o ambiente, para que possam tratados em
instalagbes de tratamento especializadas, para reutilizacdo, reciclagem ou recuperaggo.

Se estiver impresso um simbolo quimico abaixo do simbolo, isto significa que a bateria contém metais
pesados acima de uma determinada concentragdo. Os simbolos que podem aparecer impressos sdo os
seguintes:

- Pb: chumbo (>0,004%)

- Hg: Mercdrio (>0,0005%)

- Cd: Cadmio (>0,002%)

FORSIGTIG
Dette produkt og de inkluderede batterier ma ikke blandes med det almindelige husholdningsaffald, nar
deres levetid udlgber. De skal bortskaffes pa miljsmaessig forsvarlig vis i henhold til geeldende lokal eller
national lovgivning, saledes at de kan blive behandlet pa et szerligt anlaeg til genanvendelse, genbrug eller
genindvinding.
Hvis der er patrykt et kemisk tegn under symbolet, betyder det, at batteriet indeholder tungmetaller over en
vis koncentration. Mulige kemiske symboler:
- Pb: Bly (>0,004%)
- Hg: Kvikselv (>0,0005%)
- Cd: Kadmium (>0,002%)

A LET OP

Dit product en de bijbehorende batterijen mogen niet bij het gewone huishoudafval worden weggedaan.
Deze moeten volgens de geldende plaatselijke of nationale regelgeving op een milieuverantwoorde manier
worden ingezameld, hergebruikt en recycled.

Als onder het symbool een chemische afdruk is geplaatst, bevat de batterij zware metalen boven een bep-
aalde concentratie. Dit kunnen de volgende chemische symbolen zijn:

- Pb: Lood (>0,004%)

- Hg: Kwik (>0,0005%)

- Cd: Cadmium (>0,002%)

A VARNING

Den hér produkten och batterierna den innehaller ska inte blandas med vanligt hushallsavfall nér den &r
férbrukad. De ska sorteras enligt lokala eller nationella bestdmmelser pa ett miljovanligt sétt, sa att de kan
tas om hand vid en for syftet anpassad anldggning for ateranvéndning och atervinning.

Om det finns en kemisk beteckning under symbolen betyder det att batteriet innehaller tungmetaller éver en
viss médngd. Méjliga kemiska beteckningar &r:

— Pb: Bly (>0,004 %)

— Hg: Kvicksilver (>0,0005 %)

— Cd: Kadmium (>0,002 %)

A NMPOZOXH

Auré 10 TIPOIdV Kal oI uTaTapies Tou TTEPIEXOVTal O autd Oev TIPETTEI va amoppipBouv padi pe oikiakd
armoppiupara perd 1o téAog ¢ {wrig Tous. @a armooupovrail e mepIBarroviikd opB6 Tpdmo oUupwva e
TNV OXETIKA TOTTIKA 1 KPATIKH VOHOBETia, WOTE va amoTeAéoouv avTikeiuevo emeéepyacias o€ eEEIOIKEUUEVES
EYKATAOTAOEIS ETTAVAXPNONS, avaKUKAWONGS Kal QTTOKATdoTaons.

Edv éva xnuiké oluPBolo eugaviletar kdtw amd 1o oupBolo, auté onuaivel 6ri n umarapia mepiExel Bapu
pérardo mavw amo pia opiopévn ouykévipwon. Méava xnuika ouuBola:

- Pb: MéAuBdog (>0,004%)

- Hg: Yépdpyupogy (>0,0005%)

- Cd: Kadpio (>0,002%)



