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English

Specifications in this manual are subject to change without notice in order that HITACHI may bring the latest innovations
to their customers.

Whilst every effort is made to ensure that all specifications are correct, printing errors are beyond Hitachi’s control;
Hitachi cannot be held responsible for these errors.

Espaiiol

Las especificaciones de este manual estan sujetas a cambios sin previo aviso a fin de que HITACHI pueda ofrecer las
ultimas innovaciones a sus clientes.

A pesar de que se hacen todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que las especificaciones sean correctas, los
errores de impresion estan fuera del control de HITACHI, a quien no se hara responsable de ellos.

Deutsch

Bei den technischen Angaben in diesem Handbuch sind Anderungen vorbehalten, damit HITACHI seinen Kunden die
jeweils neuesten Innovationen prasentieren kann.

Samtliche Anstrengungen wurden unternommen, um sicherzustellen, dass alle technischen Informationen ohne Fehler
veroffentlicht worden sind. Fir Druckfehler kann HITACHI jedoch keine Verantwortung Gibernehmen, da sie auRerhalb
ihrer Kontrolle liegen.

Francais

Les caractéristiques publiées dans ce manuel peuvent étre modifiées sans préavis, HITACHI souhaitant pouvoir toujours
offrir a ses clients les derniéres innovations.

Bien que tous les efforts sont faits pour assurer I'exactitude des caractéristiques, les erreurs d’'impression sont hors du
contréle de HITACHI qui ne pourrait en étre tenu responsable.

Italiano

Le specifiche di questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso affinché HITACHI possa offrire ai propri
clienti le ultime novita.

Sebbene sia stata posta la massima cura nel garantire la correttezza dei dati, HITACHI non € responsabile per eventuali
errori di stampa che esulano dal proprio controllo.

Portugués

As especificacdes apresentadas neste manual estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio, de modo a que a HITACHI
possa oferecer aos seus clientes, da forma mais expedita possivel, as inovagdes mais recentes.

Apesar de serem feitos todos os esforcos para assegurar que todas as especificagdes apresentadas séo correctas,
quaisquer erros de impressao estao fora do controlo da HITACHI, que ndo pode ser responsabilizada por estes erros
eventuais.

Dansk

Specifikationerne i denne vejledning kan eendres uden varsel, for at HITACHI kan bringe de nyeste innovationer ud til
kunderne.

Pa trods af alle anstrengelser for at sikre at alle specifikationerne er korrekte, har Hitachi ikke kontrol over trykfejl, og
Hitachi kan ikke holdes ansvarlig herfor.

Nederlands

De specificaties in deze handleiding kunnen worden gewijzigd zonder verdere kennisgeving zodat HITACHI zijn klanten
kan voorzien van de nieuwste innovaties.

ledere poging wordt ondernomen om te zorgen dat alle specificaties juist zijn. Voorkomende drukfouten kunnen echter
niet door Hitachi worden gecontroleerd, waardoor Hitachi niet aansprakelijk kan worden gesteld voor deze fouten.

Svenska

Specifikationerna i den har handboken kan andras utan féregaende meddelande for att HITACHI ska kunna leverera de
senaste innovationerna till kunderna.

Vi pa Hitachi gor allt vi kan for att se till att alla specifikationer stdammer, men vi har ingen kontroll éver tryckfel och kan
darfor inte hallas ansvariga for den typen av fel.

EAAhnika

O1 Tpodiaypa@ég Tou gyxeipidiou uTropolv va aAAdgouv Xwpig TTpocidotroinon, rpokelgévou n HITACHI va TTapéxer Tig
TEAEUTAIEG KAIVOTOUIEG OTOUG TTEAATEG TNG.

Av Kai €xel yivel KaBe TTpoOoTTABEIa TTPOKEINEVOU VA £EA0QAAIOTEI OTI 01 TTPOdIAYPAPEG ival owaTEG, n Hitachi dev ptropei
va eAEyEel Ta TUTTOYPA@IKA AGBN Kal, wg €K ToUTOoU, eV PEPEI Kauia eubuvn yia autd Ta Aden.



A CAUTION

This product shall not be mixed with general house waste at the end of its life and it shall be retired according to the ap-

propriated local or national regulations in a environmentally correct way.

Due to the refrigerant, oil and other components contained in Air Conditioner, its dismantling must be done by a professio-
_ nal installer according to the applicable regulations. Contact to the corresponding authorities for more information.

&PRECAUCH’)N

Este producto no se debe eliminar con la basura doméstica al final de su vida Util y se debe desechar de manera respetuosa con el
medio ambiente de acuerdo con los reglamentos locales o nacionales aplicables.

Debido al refrigerante, el aceite y otros componentes contenidos en el sistema de aire acondicionado, su desmontaje debe realizarlo un
instalador profesional de acuerdo con la normativa aplicable. Para obtener mas informacion, péngase en contacto con las autoridades
competentes.

&VORSICHT

Dass Ihr Produkt am Ende seiner Betriebsdauer nicht in den allgemeinen Hausmiill geworfen werden darf, sondern entsprechend den
geltenden ortlichen und nationalen Bestimmungen auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss.

Aufgrund des Kéltemittels, des Ols und anderer in der Klimaanlage enthaltener Komponenten muss die Demontage von einem Fa-
chmann entsprechend den geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden. Fir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit den ents-
prechenden Behorden in Verbindung.

&ADVERTISSEMENT

Ne doit pas étre mélangé aux ordures ménagéres ordinaires a la fin de sa vie utile et qu'il doit étre éliminé conformément a la réglemen-
tation locale ou nationale, dans le plus strict respect de I'environnement.

En raison du frigorigéne, de I'huile et des autres composants que le climatiseur contient, son démontage doit étre réalisé par un installa-
teur professionnel conformément aux réglementations en vigueur.

& AVVERTENZE

Indicazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e Dlgs 25 luglio 2005 n.151

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto
separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovra, pertanto, conferire 'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’ acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
L’adeguata raccolta differenziata delle apparecchiature dismesse, per il loro avvio al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento am-
bientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di
cui € composta I’ apparecchiatura. Non tentate di smontare il sistema o I'unita da soli poiché ci¢ potrebbe causare effetti dannosi sulla
vostra salute o sull’ ambiente. Vogliate contattare I" installatore, il rivenditore, o le autorita locali per ulteriori informazioni.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’'utente pud comportare I'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 50
e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997.

& CUIDADO

O seu produto ndo deve ser misturado com os desperdicios domésticos de caracter geral no final da sua duragdo e que deve ser elimi-
nado de acordo com os regulamentos locais ou nacionais adequados de uma forma correcta para o0 meio ambiente.

Devido ao refrigerante, ao éleo e a outros componentes contidos no Ar condicionado, a desmontagem deve ser realizada por um insta-
lador profissional de acordo com os regulamentos aplicaveis. Contacte as autoridades correspondentes para obter mais informagoes.

& ADVASEL!

At produktet ikke mé smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse med de
geeldende lokale eller nationale regler pa en miljgmaessig korrekt made.

Da klimaanlzegget indeholder kalemiddel, olie samt andre komponenter, skal afmontering foretages af en fagmand i overenss-
temmelse med de gaeldende bestemmelser.

Kontakt de pageeldende myndigheder for at fa yderligere oplysninger.

&VOORZICHTIG

Dit houdt in dat uw product niet wordt gemengd met gewoon huisvuil wanneer u het weg doet en dat het wordt gescheiden op een mi-
lieuvriendelijke manier volgens de geldige plaatselijke en landelijke reguleringen.

Vanwege het koelmiddel, de olie en andere onderdelen in de airconditioner moet het apparaat volgens de geldige regulering door een
professionele installateur uit elkaar gehaald worden. Neem contact op met de betreffende overheidsdienst voor meer informatie.

& FORSIKTIGHET

Det innebar att produkten inte ska slangas tillsammans med vanligt hushallsavfall utan kasseras pa ett miljovanligt satt i enlighet med
gallande lokal eller nationell lagstiftning.

Luftkonditioneringsaggregatet innehaller kylmedium, olja och andra komponenter, vilket gor att det maste demonteras av en fackman i
enlighet med tillampliga regelverk.

Ta kontakt med ansvarig myndighet om du vill ha mer information.

& NMPOZOXH

Znuaivel 611 TO TTPOIdV dev Ba TTPETTEI va avapixBei Ye Ta dIG@opa oIKIOKA aTToppidpaTa oTo TEAOG Tou KUKAOU {wNG Tou Kal Ba TTpéTTel va
aTrooupBei cUPPWVA PE TOUG KOTAAANAOUG TOTTIKOUG H €BVIKOUG KaVOVIGHOUG Kal HE TPOTTO QIAIKO TTPOG TO TTEPIBAAAOV.

AOYW TOU WUKTIKOU, ToU AadIoU Kal GAAWV GTOIXEIWV TTOU TTEPIEXOVTAI GTO KAIUATIOTIKO, N ATTOCUVOPUOAOYNOH TOU TTPETTEI VA YivEl aTTO
ETTOYYEAMATIO TEXVIKO KAl CUP@WVA PE TOUG I0XUOVTEG KAVOVIOHOUG.

MNa TTePICOOTEPEG AETTTOPEPEIEG, ETTIKOIVWVAOTE PE TIG AVTIOTOIXEG APXES.



A

DANGER - Hazards or unsafe practices which COULD result in severe personal injuries or death.
PELIGRO — Riesgos o practicas poco seguras que PODRIAN producir lesiones personales e incluso la muerte.
GEFAHR - Gefahrliche oder unsichere Anwendung, die zu schweren Korperverletzungen oder zum Tod fiihren kann.

DANGER - Utilisation dangereuse ou sans garantie de sécurité qui PEUT provoquer de sévéres blessures personnelles ou la
mort.

PERICOLO - Pericoli o azioni pericolose che POTREBBERO avere come esito lesioni fisiche gravi o il decesso.
PERIGO — Riesgos o practicas poco seguras que PUEDEN producir lesiones personales e incluso la muerte
FARE - Farer eller farlig brug, som KAN resultere i alvorlig personskade eller dgdsfald.

GEVAAR - Gevaren of onveilige praktijken die ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg KUNNEN hebben.
FARA — Risker eller osékra tillvagagangssatt som KAN leda till svara personskador eller dodsfall.

KINAYNO - Kivduvol 1} emikivOuveg TTPaKTIKEG, ol otroieg MIMTOPEI va éxouv wg attoTéAeapa 0oRapEG CWHATIKEG BAGRES N
Bdvaro.

A

CAUTION — Hazards or unsafe practices which COULD result in minor personal injury or product or property damage.

PRECAUCION - Riesgos o practicas poco seguras que PODRIAN provocar lesiones personales de menor importancia o dafios
en el producto u otros bienes.

VORSICHT - Gefahrliche oder unsichere Anwendung, die geringfligigen Personen-, Produkt- oder Sachschaden verursachen
kann.

PRECAUTION - Utilisation dangereuse ou sans garantie de sécurité qui PEUT provoquer des blessures mineures ou des
dommages au produit ou aux biens.

ATTENZIONE — Pericoli o azioni pericolose che POTREBBERO avere come esito lesioni fisiche minori o danni al prodotto o ad
altri beni.

CUIDADO - Perigos e procedimentos perigosos que PODERAO PROVOCAR danos pessoais ligeiros ou danos em produtos e
bens.

FORSIGTIG - Farer eller farlig brug, som KAN resultere i mindre skade pa personer, produkt eller ejendom.

LET OP — Gevaren of onveilige praktijken die licht persoonlijk letsel of beschadiging van het product of eigendommen tot gevolg
KUNNEN hebben.

VARNING - Risker eller farliga tillvagagangssatt som KAN leda till mindre personskador eller skador pa produkten eller pa
egendom.

MPOZOXH — Kivduvol A emmikivouveg TTPOKTIKEG, o1 otroieg MIMOPEI va £xouv wg atrotéAeopa TNV TTPOKANCN EAAPPWY
OWHATIKWY BAOBWYV A KATAOTPOYA TTEPIOUTIAG.

@)

NOTE - The text following this symbol contains information or instructions that may be of use or that require a more thorough
explanation.

NOTA - El texto que sigue a este simbolo contiene informacion o instrucciones que pueden ser de utilidad o requeridas para
ampliar una explicacion.

HINWEIS - Der diesem Symbol folgende Text enthélt konkrete Informationen und Anleitungen, die nitzlich sein kdnnen oder
eine tiefergehende Erklarung bendtigen.

REMARQUE - Les textes précédés de ce symbole contiennent des informations ou des indications qui peuvent étre utiles, ou
qui méritent une explication plus étendue.

NOTA - | testi preceduti da questo simbolo contengono informazioni o indicazioni che possono risultare utili o che meritano una
spiegazione piu estesa.

NOTA - Os textos precedidos deste simbolo contém informagdes ou indicagdes que podem ser Uteis, ou que merecem uma
explicagcdo mais detalhada.

BEMAERK - Den tekst, der folger efter dette symbol, indeholder oplysninger eller anvisninger, der kan veere til nytte, eller som
kraever en mere grundig forklaring.

OPMERKING - De teksten waar dit symbool voorstaat bevatten nuttige informatie en aanwijzingen, of informatie en
aanwijzingen meer uitleg behoeven.

OBS - Texten efter denna symbol innehaller information och anvisningar som kan vara anvandbara eller som kraver en
noggrannare forklaring.

ZHMEIQZH — To keipevo Tou akoAouBei autd To GUUBOAO TTEPIEXEI TTANPOPOPIES 1) 0BNYIES TTOU PTTOPET VO avouv XPACIKES i
TTOU aTTaITOUV pia o evOeAeXR €ERynon.
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SAFETY SUMMARY

HITACHI

1 SAFETY SUMMARY

This product has been designed for air conditioning systems.

A DANGER

e DO NOT pour water into the central station (hereafter called -+
“controller”). This product is equipped with electrical parts. If
water is poured, it will cause a serious electrical shock.

e Prior to the installation work, ensure that foundation is flat,
level and sufficiently strong and then fix the unit securely. If the
foundation is not strong enough, it may lead to injuries caused by
falling of the product, electrical shock or fire.

e DO NOT install the unit in a place where generation, flow,
accumulation or leakage of flammable gas is detected.

e DO NOT perform installation work and electrical wiring connection
by yourself. Contact your distributor or dealer of HITACHI and
ask them for installation work and electrical wiring by a trained
service person.

e Perform electrical work according to the Installation Manual and
all relevant regulation and standards. If the instructions are not
followed, electrical shock and fire may occur due to insufficient
capacity and inadequate performance.

* Use the specified cables for connection between indoor unit and
central station. Selecting incorrect cables may lead to fire or
electrical shock.

e Turn OFF the main power supply entirely before opening or -
closing the service cover of the indoor unit, since the power
terminal or the power switch part may otherwise be still powered
on and cause an electrical shock. Turn OFF the main power
supply also when performing wiring works.

e When performing local wiring work, check whether the local
wiring has been gnawed by animals like mice or small rodents.
Gnawed wiring could cause a fire.

A CAUTION

DO NOT install the indoor unit, outdoor unit, central station and cable
in the following places;

- Where oil vapour or oil is dispersed (It may cause a fire,
deformation, corrosion or failure.)
- In the vicinity of hot springs (in a sulphuric environment)

- In the vicinity of the sea (in a salty environment, which may cause
corrosion.)

- In an acid or alkaline environment

- At the reach of children

- Under direct blow of discharge air from the unit
- In places with humid atmosphere

- In places where the unit may get wet

- In poorly ventilated places

DO NOT install the indoor unit, outdoor unit, central station and cable
within approximately 3 metres from strong electromagnetic wave
radiators such as a radio.

In case that the central station is installed in a place where
electromagnetic wave radiation is generated, shield the central station
and cables by covering the unit with a steel box and running the cable
through a metal conduit tube.

A CAUTION

This appliance must be used only by adult and capable people,
having received the technical information or instructions to handle this
appliance properly and safely.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.

2 COMPONENTS LIST

When unpacking Central Station PSC-A32MN, check that it has not suffered damage during transport.

Check to ensure that the following parts are packed with the central station.

Name Quantity
Central station PSC-A32MN 1
M4x16L screws 4
Touch pen 2
Touch pen holder 1
USB stick memory 1
Instruction manual 1
Connector Cord 3
Closed End Connector 9
Nylon Band 3

1 | PMMLO364B rev.2 - 11/2015

Comments
For controlling system operation
For fixing the central station.
For activating/deactivating the touch options on the screen.

For holding the touch pen on the central station.
With the detailed Installation and operation manual
Basic instructions for the installation of the device.
For using external input/output functions (CN1~3).

For closing the wire end of the connection cord.

For fixing the cables.

ENGLISH
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INSTALLATION HITACHI

3 INSTALLATION

Check installation instructions inside the USB Pen Drive Memory.

3.1 SELECTION OF INSTALLATION PLACE

Select a suitable place for handling and determine the installation Before installing the controller, prepare the following items.
place of the central station with the customer’s acceptance.

. L . Parts Specification
Do not install the central station in places which are at the reach

of children or where the air from the air conditioner is directly Switch Box
discharged.

JIS switch box for 2 switches (with cover)
(JIS C 8340)

Cable specification: 1.25 to 2 mm?
Prior to the installation work, ensure that the foundation is flat, Recommended cable: 600V CV, CCV, CEV
level and sufficiently strong, and then fix the unit securely. If the Cable SPEC: 0.75 to 1.25 mm?

foundation is not strong enough, it may lead to injuries caused by | H-LINK Cable

. . ) For control Recommended cable: JKEPV-S, JKEV-S,
falling of the product, electrical shock or fire. ( ) CVV-S. CVV, 600V VCT

Power Supply Cable

* The recommended cables are the model name of Hitachi Cable, Ltd.

3.2 INSTALLATION SPACE

Keep the installation space for the central station as shown below.

________________ (Unit: mm) When installing two or more central stations
f -i ] 70 side by side, keep the following separation
| 50 I ZA > between each of them.
' ' 22p 52.7_
: 1 : s D® > * \lertical space: 50mm
: : Z * Horizontal space: 30mm
1 1 -
| : .
<z
| | 7~
130 ] 140 130 /
> ] _%
| 4 | -
| | é
I 30¢ I
IS R RIS RSSO S -
Do not place anything in the shaded area “
3.3 INSTALLATION PROCEDURE
1 Install the switch box into the wall. (Field supplied JIS switch b. To open the case, pull up the front side from the bottom
box for 2 switches (with cover) (JIS C 8340)) and unhook the tabs at the upper and lateral sides. Do
2 Open the unit case, in case that it is closed. (It is shipped not apply an excessive force when.o.pening. the front a.nd
opened from the factory). Follow the procedure below to open rear sides of the case, as they are joined with connection
the case. bands.
Rear case

a. Remove the front side of the case by inserting and
rotating a tool like the tip of a slotted screwdriver in the
notches (2 notches on the lower side).

Front case

Catch
== for fixing

P

ﬁ Approx. 6 mm

Slotted screw driver

View from lower side
Connection band

2 | PMMLO364B rev.2 - 11/2015



HITACHI

GENERAL DATA

3 Connect the wiring to the terminal board of the central station.

Terminal Board Use Connection procedure
o o
TB1 For power supply M3 screw-on terminal
DRI E R PR D
Round terminal connection E: E E:
TB2 For H-LINK issi —
or transmission Tightening torque 0.5N-m O (
= —
3-pin connector
CN1~3 For external input/output | |nsert connector cords (accessory) FG
until hearing a click. H-LINK (Non-pole) AC100 to 240V

Terminals for external input/output

4 Fix the switch box (field-supplied JIS switch box for 2 switches (with cover) (JIS C 8340)) using the accessory fixing screw
(M4 x 16 mm).

M4 screws

(Qty: 4) "\ B

~
o
o
Switch box (Field-supplied)
(JIS C8340 2 switches (with cover))
4 GENERAL DATA
Model PSC-A32MN

Outer Dimension

<W x H x D + (Built-in Part)> 140 x 120 x 22 + 52.7 (mm)

Net Weight 0.5 kg (approx.)

Installation Location Indoor

LSl ClES X\Ilglls\t/)vlijtlg;:lxt?or 2 switches (with cover) (JIS C 8340)
Connected Indoor Units (Quantity) 160 (Max.)

Clock Accuracy + 70 seconds/month (at normal temperature)

Ambient Temperature b= 351C

Ambient Humidity 35 ~ 90% (No dew condensation)

Display 5.0” TFT colour liquid crystal display

Rated Power Supply 1~, 100~240V, 50/60Hz

Electrical Power Consumption 20W (Max.)

3 | PMMLO364B rev.2 - 11/2015
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RESUMEN DE SEGURIDAD

HITACHI

1 RESUMEN DE SEGURIDAD

Este producto ha sido disefiado para ser utilizado en sistemas de aire acondicionado.

A PELIGRO

NO vierta agua sobre la estaciéon central. El dispositivo esta
equipado con componentes eléctricos. Si vierte agua, podria
provocar una descarga eléctrica grave.

Antes de iniciar la instalacion, asegurese de que la superficie sea
plana, nivelada y lo suficientemente resistente y fije la unidad de
forma segura. Si la superficie no es lo suficientemente resistente
puede provocar la caida del equipo y producir lesiones, descargas
eléctricas o incendios.

NO instale la unidad en lugares en los que se detecte generacion,
flujo, acumulacién o fugas de gas inflamable.

NO realice por si mismo tareas de instalacion ni de cableado
eléctrico. Péngase en contacto con el distribuidor o proveedor
de HITACHI para solicitar que personal de servicio cualificado
realice los trabajos de instalacion y de cableado eléctrico.

Realice los trabajos eléctricos siguiendo las instrucciones del
Manual de instalacion y respete la normativa y regulacion vigente.
Si no se respetan las instrucciones, puede provocar descargas
eléctricas o un incendio debido a una capacidad insuficiente o un
rendimiento inadecuado.

Utilice los cables especificados para conectar la unidad interior
y la estacion central. El uso incorrecto de los cables puede
provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Apague totalmente la alimentacién principal antes de abrir o
cerrar la tapa de servicio de la unidad interior ya que el terminal
o el interruptor de alimentacion pueden no haberse apagado del
todo y provocar una descarga eléctrica. Apague totalmente la
alimentacioén también al realizar trabajos eléctricos.

Cuando realice trabajos de montaje eléctrico en el lugar de la
instalaciéon, compruebe también que el cableado no haya sido
roido por animales como ratones o pequerios roedores. Podria
provocar un incendio.

APRECAUCI()N

.

NO instale la unidad interior, la unidad exterior, la estacion central ni el
cableado en los siguientes lugares:

- Donde haya vapores de aceite o el aceite se disperse (podria
provocar un incendio, deformaciones, corrosion o fallos).

- En las proximidades de aguas termales (en entornos sulfuricos).
- Cerca del mar (un entorno salino puede provocar corrosion).

- En entornos &cidos o alcalinos.

- Al alcance de los nifios.

- Bajo la descarga de aire de la unidad.

- En ambientes humedos.

- En lugares en los que se pueda mojar.

- En lugares con poca ventilacion.

NO instale la unidad interior, la unidad exterior, la estacion central ni
el cableado a menos de 3 metros aproximadamente de radiaciones
fuertes de ondas electromagnéticas, por ejemplo, radios.

En caso de que la estacion central se instale en un lugar en el que se
generen radiaciones electromagnéticas, cubrala con la caja de acero
y pase el cable a través del tubo metalico.

APRECAUCI()N

.

Este dispositivo debe utilizarlo tnicamente un adulto o una persona
responsable que haya recibido formacién o instrucciones técnicas
sobre como manipularlo de forma adecuada y segura.

Debe vigilar a los nifios para que no jueguen con el dispositivo.

2 LISTA DE COMPONENTES

Cuando desembale la estacion central PSC-A32MN, compruebe que no haya sufrido ningun dafio durante el transporte.

Asegurese de que los siguientes accesorios estan incluidos en la estacion central.

Nombre Cantidad
Estacion central PSC-A32MN 1
Tornillos M4x16L 4
Lapiz para pantalla tactil 2
Soporte para el lapiz 1
Memoria USB 1
Manual de instrucciones 1
Cable conector 3
Conector extremo 9
Brida de nylon 3
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Comentarios
Para controlar el funcionamiento del sistema
Para fijar la estacion central

Para activar/desactivar las opciones en la pantalla tactil

Para sostener el lapiz en la estacién central
Con el Manual de instalacion y funcionamiento detallado
Instrucciones basicas para la instalacion del dispositivo

Para utilizar las funciones de entrada/salida externa (CN1~3)
Para cerrar el extremo del cable conector

Para sujetar los cables



HITACHI

INSTALACION

= |

3 INSTALACION o)
Z
Verifique las instrucciones de instalacion en el documento de la memoria USB. E
3.1 SELECCION DEL LUGAR DE INSTALACION H
Elija y determine, con la aprobacion del cliente, el lugar mas Antes de instalar el controlador, prepare los siguientes
adecuado para la manipulacion e instalacion de la estacion elementos.
central.
Piezas Especificaciones

No instale la estacion central al alcance de los nifios o donde

reciba directamente el aire expulsado por el sistema de aire Caja de interruptores Gl IS e A MU PIERES (B2 (Ee)

s (JIS C8340)
acondicionado. IO

Cable de Especificaciones del cable: de 1,25 a 2 mm?
Antes de iniciar la instalacion, asegurese de que la superficie sea | alimentacion Cable recomendado: 600 V CV, CCV, CEV
plana, nivelada y lo suficientemente resistente y fije la unidad de Cable SPEC: de 0,75 a 1,25 mm?

; - - ; Cable H-LINK

forma segura. Si la Sl.,lperfICIe no. eslo suf|C|e'ntem'ente resistente (para el control) Cable recomendado: JKEPV-S, JKEV-S,
puede provocar la caida del equipo y producir lesiones, CVV-S, CVV, 600V VCT

descargas eléctricas o incendios.

* Los cables recomendados son los de Hitachi Cable, Ltd.

3.2 ESPACIO DE INSTALACION

Mantenga los siguientes espacios para la instalacion de la estacion central.

(Unidades: mm) Cuando instale dos o mas controladores

;‘ “““““““““““ '; centrales en paralelo mantenga las
I 50 | :_é 70 > siguientes distancias entre ellos:
| |
| - | .2_2.;-/ 52’7= * Distancia vertical: 50mm
| ] 7
: : Z * Distancia horizontal: 30mm
| | 7
| e : .
%
| | =
1391, 140 |39 Z
=~ i _/
| \i | -
I ! %
I 30¢ I 7
b e e e e e e e e e —— - -
Deje libre las zonas alrededor del dispositivo, que aparecen sombreadas “ ”en la imagen.
3.3 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
1 Empotre la caja de interruptores en la pared. (Caja JIS para b. Tire hacia arriba y desenganche las pestafias situadas en
2 interruptores (con tapa) (JIS C8340) suministrada por el la parte superior y en el lateral. No lo haga con una fuerza
instalador) excesiva ya las dos tapas del cuerpo estan unidas con
2 Abra el cuerpo de la unidad, en este caso esta cerrado. bandas de conexion.

- s . . Cubierta trasera
(Normalmente se suministra de fabrica abierto). Siga el

siguiente procedimiento:

a. Retire la parte delantera del cuerpo de la unidad
insertando y girando un destornillador plano en las dos
ranuras del lado inferior. Cubierta frontal

Cubierta
frontal

Cierres
I de fijacion

f Aprox. 6 mm

Destornillador

Vista inferior Bandas de

conexion
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DATOS GENERALES

3 Conecte el cableado al cuadro de terminales de la estacién central.

| _ -
(-] ==
®) Cuac_iro e Uso Procedimiento de conexion l ‘
2 terminales o 5
E TB1 Para la fuente de Tornillos M3 al terminal
(72) alimentacion @) E: E E P D D
w Conexion de terminal redonda ——
TB2 Para la transmision H-LINK | par de apriete 0,5 N'm @) q
= =
Conector de 3 pins
. FG
CN1~3 Para entrada/salida externa
Introduzca los cables conectores H-LINK (No polar) De 100 a 240V CA

(accesorios) hasta oir un clic.

Terminal para la entrada/salida externa

4 Fije la caja de interruptores (Caja JIS para 2 interruptores (con tapa) (JIS C8340) suministrada por el instalador) con los tornillos
de fijacion accesorios (M4 x 16 mm).

Tornillos M4
(Cant.: 4) "\ B
~
o
o

Caja de interruptores (Suministrada por el instalador)
(JIS C8340 para 2 interruptores (con tapa))

4 DATOS GENERALES

Modelo PSC-A32MN

Dimensiones externas

<Al x An x F + (parte empotrada)> R0 23 A0 =5 2 G (i)

Peso neto 0,5 kg (aprox.)

Ubicacion de la instalacion Interior

Método de instalacion Empotrado en la pared con una caja JIS para 2 interruptores (con tapa) (JIS C8340)
Unidades interiores conectadas 160 (Max.)

Precision del reloj + 70 segundos/mes (a temperatura normal)

Temperatura ambiente 5~ 35°C

Humedad ambiental 35 ~ 90% (sin condensacion)

Pantalla Pantalla de cristal liquido a color TFT de 5,0”

Alimentacion nominal 1~, 100~240V, 50/60Hz

Consumo eléctrico 20W (Max.)
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HITACHI

1

SICHERHEITSUBERSICHT

Dieses Produkt wurde fur Klimaanlagen-Systeme entworfen.

A GEFAHR

Lassen Sie die Zentraleinheit AUF KEINEN FALL mit Wasser -
in Beriihrung kommen. Dieses Gerédt enthdlt elektrische
Komponenten. Das Eindringen von Wasser verursacht ernsthafte
Elektroschocks.

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Untergrund flach,
waagerecht und ausreichend tragfédhig ist, und befestigen Sie
dann das Gerét auf eine sichere Weise. Wenn der Untergrund
nicht stark genug ist, kann dies durch das Herunterfallen des
Gerits, elektrischen Stromschldgen oder Feuer zu Verletzungen
fiihren.

Installieren Sie die Steuerung nicht nicht an Orten, an denen
moglicherweise entziindbare Gase gebildet werden, zirkulieren,
vorhanden sind oder entweichen.

Fiihren Sie Installationsarbeiten und die Kabelanschliisse NICHT
selbst aus. Die Installationsarbeit und die Kabelanschliisse
werden aufAnfrage beilhrem HITACHI-Fach- oder Vertragshéndler
von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt.

Fiihren  Sie die Verkabelungsarbeiten = gemdB  dem
Installationshandbuch durch, und beachten Sie die relevanten
Bestimmungen und Normen. Wenn die Anleitungen nicht befolgt
werden, kann es aufgrund einer mangelnden Leistung und
fehlerhaften Ausfiihrung zu Stromschldgen oder Feuer fiihren.

.

Verwenden Sie die spezifizierten Kabel zum Anschluss zwischen
der Zentraleinheit und den Innengeréten. Die Wahl der falschen
Kabel kann zu Feuer oder Stromschlédgen fiihren.

Schalten Sie die Hauptstromversorgung ganz AUS, bevor Sie die
Wartungsklappe des Innengeriéts 6ffnen oder schlieBen, da der
Stromanschluss oder der Netzschalter sonst immer noch unter
Strom stehen und Stromschlige verursachen kénnen. Schalten *
Sie die Hauptstromversorgung auch dann AUS, wenn Arbeiten an
der Verkabelung vorgenommen werden.

Bei lokalen Verkabelungsarbeiten iiberpriifen Sie, ob die Kabel
eventuell von Miusen oder anderen Nagern beschidigt wurden. *
Beschdédigte Kabel kbnnen Feuer verursachen.

AVORSICHT

Installieren Sie das Innengerét, das Aullengerét, die Zentraleinheit
und Verkabelung NICHT an den folgenden Orten:

- wo Olnebel oder Ol austritt (dies kann zu Feuer, Verformungen,
Korrosion oder Stérungen fiihren).

- In der Néhe von heilRen Quellen (schwefelhaltige Umgebung).

DEUTSCH

- In der Ndhe vom Meer (salzige Umgebung kann zu Korrosion
fiihren).

- In saurer oder alkalischer Umgebung.

- In der Reichweite von Kindern.

- Direkt unter der Luftentladung des Geréts.

- An Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.

- An Orten, an denen das Gerét nass werden kann.

- An Orten, die unzureichend gelliftet werden.

Installieren Sie Innengerét, AulBengerét, Zentraleinheit und Kabel
mindestens 3 m von elektromagnetischen Strahlungsquellen, wie z.B.
Funkgeréte, entfernt.

Falls die Zentraleinheit in einer Umgebung installiert wird, in der sie
elektromagnetischen Strahlungen ausgesetzt ist, schirmen Sie die
Zentraleinheit mithilfe des Stahlgehduses ab und verlegen Sie die
Kabel durch die Metallkabelfiihrung.

AVORSICHT

Dieses Gerét darf nur von Erwachsenen und befédhigten Personen
betrieben werden, die zuvor technische Informationen oder
Instruktionen zur dessen sachgeméfen und sicheren Handhabung
erhalten haben.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerét spielen.

2

TEILELISTE

Uberpriifen Sie beim Auspacken der Zentraleinheit PSC-A32MN, dass sie keine Transportschaden aufweist.

Uberpriifen Sie, ob folgende Teile mit der Zentraleinheit geliefert worden sind.

Name Menge
Zentraleinheit PSC-A32MN 1
M4x16L Schrauben 4
Touch-Pen 2
Touch-Pen-Halter 1
USB-Memory-Stick 1
Bedienungsanleitung 1
Anschlusskabel 3
Geschlossener Endanschluss 9
Nylonbinder 3
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Anmerkungen
Zur Steuerung des Systembetriebs
Zur Befestigung der Zentraleinheit
Zur Aktivierung/Deaktivierung der Touch-Optionen am Bildschirm.
Zur Halterung des Touch-Pens an der Zentraleinheit.
Mit das detaillierte Installations- und Betriebshand
Allgemeine Hinweise fir die Installation des Gerates
Zum Gebrauch von externen Eingangs-/Ausgangsfunktionen (CN1~3)
Zum Verschluss des Anschlusskabelendes.

Zur Befestigung der Kabel



INSTALLATION HITACHI

3 INSTALLATION

Prifen Sie die Installationsaweisungen in dem Dokument auf dem USB Pen Drive Memory.

3.1 WAHL DES INSTALLATIONSORTS

Wahlen Sie in Absprache mit dem Kunden einen fir die Bereiten Sie vor der Installation folgende Elemente vor.
Installation der Zentraleinheit geeigneten Platz aus.
X . . . . . . . . Bauteile Beschreibung
O Die Zentraleinheit darf nicht in der Reichweite von Kindern oder J1S.Sehaltkasten fiir 2 Schalt
H H : -oChaltkasten tur chalter
ff ar.1 Stgllen, Yvo die Luft direkt von der Klimaanlage ausgestofien Schaltkasten (mit Abdeckung) (JIS C 8340)
=) Wird, installiert werden. : -
w Technische Beschreibung der Kabel:
fa) Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Untergrund flach, Stromkabel 1,25 bis 2 mm?
waagerecht und ausreichend tragféhig ist, und befestigen Sie dann Empfohlenes Kabel: 600 V CV, CCV, CEV
das Gerat auf eine sichere Weise. Wenn der Untergrund nicht TN Kabel SPEZ.: 0,75 bis 1,25 mm?
stark genug ist, kann dies durch das Herunterfallen des Geréts, (zur Steuerung) Empfohlenes Kabel: JKPEV-S, JKEV-S,
elektrischen Stromschlagen oder Feuer zu Verletzungen fihren. CVV-S, CVV, 600 V VCT

* Die empfohlenen Kabel sind die Modellnamen von Hitachi Cables, Ltd.

3.2 PLATZBEDARF

Planen Sie den Platzbedarf der Zentraleinheit so wie unten dargestellt.

________________ (MaReinheit: mm) Wenn zwei oder mehr Zentraleinheiten
r -; ] 70 nebeneinander aufgestellt werden, muss der
: 50 : 5 > folgende Abstand dabei eingehalten werden.
22 52,7
: - ! P —— * Vertikaler Abstand: 50mm
: : Z * Horizontaler Abstand: 30mm
| | -
| : .
Z
| | ~
130 ] 140 130 /
> > | ] %
| A4 | %
| | 7z
I 30 I
| IS R RIS SRS S U S M S -
Befestigen Sie nichts im Schattenbereich “
3.3 INSTALLATIONSSCHRITTE
1 Installieren Sie den Schaltkasten an der Wand. (Nicht b. Zum Offnen des Gehé&uses ziehen Sie die Vorderseite
mitgelieferter JIS-Schaltkasten fur 2 Schalter (mit Abdeckung) von oben ab und enthaken Sie die oberen und seitlichen
(JIS C 8340)) Befestigungen. Offnen Sie die Vorder- und Riickseite
2 Offnen Sie das Gerategehause, falls dieses geschlossen vorsichtig, da diese mit Bandern zusammengehalten
sein sollte. (Es wird gedffnet geliefert) Befolgen Sie die werden.

Hint Geha it

Anweisungen, um das Gehause zu 6ffnen. iniefe benauseserie

a. Entfernen Sie die Vorderseite, indem Sie die Spitze
eines Werkzeugs (z.B. Schraubenzieher) in die Kerben
einsetzen und drehen (zwei Kerben befinden sich im
unteren Teil).

Vordere

Vordere Geh3useseite Gehauseseite
Haken zur

I Befestigung

f Ca.6 mm

Schlitz-Schraubendreher

Ansicht von der Unterseite Anschlussband

8 | PMMLO0364B rev.2 - 11/2015
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3 SchlieRen Sie die Kabel an der Anschlussleiste der Zentraleinheit an.

Anschlussleiste Verwenden
TB1 Zur Stromversorgung
TB2 Fiir H-LINK-Ubertragung

Fir externen

L Eingang/Ausgang

Anschlussverfahren

M3 Schraubanschluss @@ﬂ ﬂ E E olole

Rundanschluss —
Anzugsdrehmoment 0,5 Nm O d T
(&)
= — w
3-pin Anschlusskabel -
Fiihren Sie die Anschlusskabel FG =
(Zubehor) ein, bis ein Klick ertont. H-LINK (ungepolt) 100 bis 240 V WS |-|QJ

Anschlusse fir externen Eingang/Ausgang

4 Befestigen Sie den Schaltkasten (nicht mitgelieferter JIS-Schaltkasten flr 2 Schalter (mit Abdeckung) (JIS C8340)) mit den
Zubehdr-Befestigungsschrauben (M4 x 16 mm).

M4-Schrauben

Az N

o

Schaltkasten (nicht mitgeliefert)
(JIS C8340 2 Schalter (mit Abdeckung))

4 TECHNISCHE DATEN

Modell

AuRenabmessung
<W x H x D + (Eingebautes Teil)>

Nettogewicht

Installationsort

Installationsverfahren
Angeschlossene Innengerate (Anzahl)
Uhrgenauigkeit
Umgebungstemperatur
Umgebungsfeuchtigkeit

Display

Nominale Stromversorgung

Elektrischer Energieverbrauch

PSC-A32MN
140 x 120 x 22 + 52,7 (mm)

0,5 kg (ca.)

Innen

Wandbefestigung mit JIS-Schaltkasten fiir 2 Schalter (mit Abdeckung) (JIS C 8340)
160 (max.)

+ 70 Sekunden/Monat (bei normaler Temperatur)

=35

35 ~ 90% (Keine Tauwasserkondensation)

5.0” TFT farbige LCD-Anzeige

1~, 100~240V, 50/60Hz

20W (Max.)
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CONSIGNES DE SECURITE

HITACHI

1

Ce produit a été congu pour des systémes de conditionnement d’air.

CONSIGNES DE SECURITE

A DANGER

NE versez PAS d'eau sur la télécommande centralisée. Cet

appareil contient des composants électriques. L’infiltration d’eau
provoquerait de graves décharges électriques.

Avant linstallation, vérifiez que les fondations sont planes, a
niveau et suffisamment solides puis fixez I'unité solidement. Si
les fondations ne sont pas suffisamment solides, cela pourrait
entrainer des blessures dues a la chute du produit, a une
décharge électrique ou a un incendie.

N’installez PAS I'unité dans un lieu ou un gaz inflammable est
généré, circule, s’accumule ou fuit.

N'effectuez JAMAIS vous-méme les travaux d’installation et la
connexion du céblage électrique. Contactez votre distributeur
HITACHI et demandez-lui de vous mettre en contact avec du
personnel de maintenance qualifié qui réalisera les travaux
d’installation et de cablage électrique.

Les travaux électriques doivent étre réalisés conformément
au Manuel d'installation et aux normes et réglementations
applicables. Si les instructions ne sont pas suivies, une décharge
électrique et un incendie peuvent se produire en raison d‘une
puissance insuffisante et d'une marche insatisfaisante.

Employez les cébles indiqués pour la connexion entre l'unité °

intérieure et la télécommande centralisée. L utilisation de cables
incorrects peut entrainer un incendie ou une décharge électrique.

Arrétez complétement I’alimentation principale avant d’ouvrir ou

de fermer le panneau de branchement de I'unité intérieure, car :

le bornier d’alimentation ou l'interrupteur d’alimentation pourrait
étre toujours alimenté et provoquer une décharge électrique.
Arrétez également I’alimentation principale lors des travaux de
raccordement.

En effectuant le travail local de céablage, vérifiez si le cablage

rongeurs. Un cablage rongé peut causer un incendie.

A ATTENTION

Ninstallez JAMAIS [l'unité intérieure, le groupe extérieur, la

télécommande centralisée et le cable aux emplacements suivants :

- la ou de la vapeur d'huile ou de pétrole est dispersée (cela peut
causer un incendie, une déformation, une corrosion ou une
panne).

- a proximité des sources chaudes (dans un environnement
sulfurique)

- a proximité de la mer (dans un environnement salin, qui peut
causer la corrosion).

- dans un environnement acide ou alcalin

- ala portée des enfants

- sous la sortie directe d'air de refoulement de I'unité
- dans des endroits avec une atmosphére humide

- dans les endroits ou l'unité peut se mouiller

- dans les endroits peu ventilés

N'installez  JAMAIS ['unité intérieure, le groupe extérieur, la
télécommande centralisée ou le cable a moins de 3 metres environ
d’'une source de radiations électromagnétiques élevés comme une
radio.

Si vous devez installer la télécommande centralisée a proximité d’'une
source de radiations électromagnétiques, blindez la télécommande et
les cébles en couvrant l'unité par le boitier en acier et en passant les
cables dans un tube métallique.

A ATTENTION

local a été rongé par des animaux comme des souris ou de petits

Cet équipement ne peut étre utilisé que par des personnes adultes
et compétentes ayant regu des informations ou des instructions
techniques pour manipuler I'équipement de fagon sire et correcte.

Les enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.

2

LISTE DES COMPOSANTS

Lors du déballage de la télécommande centralisée PSC-A32MN, vérifiez que la machine n’a souffert aucun dommage au cours du
transport.

Assurez-vous que les piéces suivantes sont livrées avec la télécommande centralisée.

Nom Quantité

Télécommande centralisée 1
(PSC-A32MN)

Vis M4x16L 4
Stylet 2
Support de stylet 1
Clé USB 1
Manuel d’instructions 1
Cable connecteur &
Connecteur fermé a une extrémité 9
Bande de nylon &
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Commentaires
Pour le fonctionnement du systéme de commande

Pour fixer la télécommande centralisée
Pour activer/désactiver les options de contact sur I'écran
Pour maintenir le stylet sur la télécommande centralisée
Avec le Manuel d’installation et de fonctionnement détaillé
Indications élémentaires pour l'installation de I'appareil
Pour l'usage des fonctions extérieures d'entrée-sortie (CN1~3)
Pour fermer I'extrémité du fil du cable de connexion

Pour fixer les cables



INSTALLATION

HITACHI

3 INSTALLATION

Vérifiez les instructions d’installation sur la clé USB.

3.1 SELECTION DE LEMPLACEMENT

Sélectionnez un endroit approprié pour la manipulation et
déterminez I'emplacement de la télécommande centralisée d'un
commun accord avec le client.

N’installez pas la télécommande centralisée dans un lieu a
la portée des enfants ni un endroit ou 'air du climatiseur est
directement refoulé.

Avant l'installation, vérifiez que les fondations sont planes, a
niveau et suffisamment solides puis fixez I'unité solidement. Si
les fondations ne sont pas suffisamment solides, cela pourrait
entrainer des blessures dues a la chute du produit, a une
décharge électrique ou a un incendie.

* Les cables recommandés sont les cables d’Hitachi Cables, Ltd.

Avant l'installation du contrdleur, préparer les éléments suivants :
Piéces Spécifications
Boite de Boite de commutation JIS pour 2
commutation commutateurs (avec panneau) (JIS C8340)

Cable d'alimentation

Cable du H-LINK
(pour la commande)

Spécifications du cable : de 0,75 a 2 mm?
Cable recommandé : 600V CV, CCV, CEV

Céble SPEC : de 0,75 & 1,25 mm?

Cable recommandé : JKEPV-S, JKEV-S,
CVV-S, CVV, 600V VCT

FRANCAIS

3.2 ESPACE D'INSTALLATION

Maintenez un espace d’installation pour la télécommande centralisée comme illustré ci-dessous.

________________ (Unité : mm) Lors de I'installation de deux ou plusieurs
r -; ] 70 télécommandes centralisées cote a cote,
: 50 : ZA £ garder la séparation suivante entre chacun
| | 2204 52,7 d’eux.
| A | |
| | é * Espace vertical : 50mm
| |
1 1 7 * Espace horizontal : 30mm
| | Z
. 120 . Z
%
| | 7~
130 ] 140 130 /
> > _%
| 4 1 %
| ¢ 1 A
I 30 I
b e e e e e o ———— -
Ne placez rien dans la zone grisée « ».
3.3 PROCEDURE D’INSTALLATION
1 Installez la boite de commutation dans le mur. Boite de b. Pour ouvrir le bottier, tirer vers le haut la face avant du

commutation JIS (fournie sur site) pour 2 commutateurs (avec
panneau) (JIS C8340)

Ouvrez le boitier de I'unité, au cas ou il serait fermé. (Il est
livré ouvert de l'usine). Suivez le procédé ci-dessous pour
ouvrir le boitier.

Enlever la face avant du boitier en insérant et en tournant

un outil comme la pointe d'un tournevis a téte plate dans
les encoches (2 encoches sur le coté inférieur).

a.

Boitier avant

s

7

Environ 6 mm

Tournevis plat

Vue du bas
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fond et décrochez les languettes sur les cotés supérieurs
et latéraux. N'appliquez pas une force excessive en
ouvrant les cbtés avant et arriere du boitier, car ils sont
reliés avec des bandes de connexion.

Boitier arriere

mm Fixation

Bande de
connexion
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CARACTERISTIQUES GENERALES

3 Branchez le cablage au bornier de la télécommande centralisée.

Bornier Utilisation Procédure de raccordement B _
TB1 Pour la source d'alimentation | Borne M3 a vis o o
Connexion bornier rond HE—"?E—%H olole
TB2 Pour | ission H-LINK AHIH:
S e e e Couple de serrage de 0,5 Nm E’ ﬂ E
@) d
= —
Connecteur a 3 broches
CN1~3 Pour entrée/sortie extérieure | |nsérez les cables connecteurs FG
(accessoires) jusqu'a entendre un clic. H-LINK (Non polaire) De 1002240V CA

Borniers pour I'entrée/sortie extérieures

4 Fixez la boite de commutation fournie sur site (boite de 2 commutateurs (avec panneau) (JIS C 8340)) en utilisant la vis de
fixation accessoire (M4 x16 mm).

L
<
o
Z
<
4
(18

Vis M4
(Quant. : 4)

Boite de commutation (Fournie sur site)
(JIS C8340 2 commutateurs (avec panneau))

4 CARACTERISTIQUES GENERALES

Modéle PSC-A32MN

Dimensions extérieures
<L x H x P + (partie intégrée)> D) = APV 228 P (i)
Poids net 0,5 kg (environ)
Lieu d’installation Intérieur

Méthode d'installation Murale, intégrée, avec boite de commutation JIS pour 2 commutateurs (avec panneau)

(JIS C 8340)
Unités intérieures connectées (Quantite) 160 (Maxi.)
Précision de I'horloge + 70 secondes/mois (a température normale)
Température ambiante o= C
Humidité ambiante 35 ~ 90% (Pas de condensation)
Afficheur Afficheur TFT couleur a cristaux liquides de 5,0"
Tension nominale d’alimentation 1~, 100~240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique 20W (Maxi.)
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PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

HITACHI

1 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Questo prodotto € stato progettato per sistemi di aria condizionata.

& PERICOLO

* NON versare acqua sulla postazione centrale. Questo prodotto
é dotato di componenti elettrici. Versando acqua su questi
componenti si possono provocare forti scosse elettriche.

e Prima di effettuare l'installazione, assicurarsi che il piano
d‘appoggio sia piatto, livellato e sufficientemente resistente e in
seguito fissare saldamente I'unita. Se il piano d'appoggio non é
abbastanza resistente, cio potrebbe provocare danni dovuti alla
caduta del prodotto, a scosse elettriche o a incendi.

* NON installare il dispositivo in punti in cui si riscontra la
generazione, I'accumulazione, il flusso o la perdita di gas
infiammabili.

* NON eseguire da soli I'installazione e i collegamenti elettrici.
Contattare il distributore o il concessionario HITACHI di fiducia
e richiedere l'installazione e il collegamento elettrico da parte del
personale di assistenza qualificato.

e Effettuare i collegamenti elettrici seguendo il Manuale di
Installazione e tutte le normative e gli standard relativi. Se non

venissero seguite le istruzioni, potrebbero verificarsi scosse

elettriche o incendi a causa di insufficiente capacita o prestazioni
inadeguate.

e Utilizzare cavi specifici per il collegamento tra I'unita esterna e la

postazione centrale. La selezione di cavi sbagliati puo provocare
incendi o scosse elettriche.

¢ Scollegare completamente I’alimentazione elettrica principale
prima di aprire o chiudere il coperchio di servizio dell’unita interna,
per evitare che il morsetto o linterruttore dell’alimentazione
possano essere ancora accesi, causando scosse elettriche.

Scollegare I'alimentazione elettrica principale anche quando si

eseguono lavori elettrici.

e Durante la realizzazione dei collegamenti elettrici locali,
controllare se i cavi elettrici siano stati rosicchiati da topi o altri

piccoli roditori. | cavi rosicchiati potrebbe provocare un incendio. *

A AVVERTENZA

NON installare I'unita interna, 'unita esterna, la postazione centrale e
i cavi nei seguenti punti:

.

- In aree soggette a vapori d'olio o a dispersione d'olio (potrebbero
causare un incendio, deformazioni, corrosioni o guasti).

- In prossimita di sorgenti calde (in un ambiente sulfureo).

- In prossimita del mare (in un ambiente salino, che potrebbe
causare corrosione).

- In ambiente acido o alcalino.

- A portata dei bambini

- Sotto il flusso diretto dell'aria di scarico dell'unita

- In luoghi con elevata umidita

- In luoghi dove l'unita potrebbe bagnarsi

- In luoghi poco ventilati

NON installare I'unita interna, I'unita esterna, la postazione centrale e
i cavi a meno di 3 metri da qualsiasi fonte di onde elettromagnetiche,
come ad esempio una radio.

Nel caso di installazione in un luogo in cui vengono generate radiazioni
di onde elettromagnetiche, proteggere la postazione centrale e i cavi
coprendoli con la scatola in acciaio e facendo passare i cavi attraverso
la canalina metallica.

A AVVERTENZA

Questo dispositivo deve essere utilizzato unicamente da persone
adulte competenti, alle quali siano state fornite informazioni tecniche
o istruzioni atte a garantire un uso corretto e sicuro del dispositivo.

Mantenere i bambini fuori dalla portata del dispositivo.

2 ELENCO DEI COMPONENTI

Nel procedere al disimballaggio della postazione centrale PSC-A32MN, controllare che non abbia subito danni durante il trasporto.

Controllare che I'imballaggio della postazione centrale contenga i componenti di seguito indicati.

Nome Quantita
Postazione centrale PSC-A32MN 1
Viti M4x16L 4
Touch Pen 2
Supporto touch pen 1
Memoria USB 1
Manuale di istruzioni 1
Cavo connettore 3
Connettore finale 9
Nastro di nylon &
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Commenti
Per il controllo del funzionamento del sistema
Per fissare la postazione centrale
Per I'attivazione/disattivazione delle opzioni touch sullo schermo
Per fissare la touch pen sulla postazione centrale
Con il manuale di installazione e d’uso dettagliato
Indicazioni base per l'installazione del dispositivo
Per l'utilizzo delle funzioni di ingresso/uscita esterne (CN1~3)
Per chiudere I'estremita del cavo connettore

Per fissare i cavi

ITALIANO



HITACHI

INSTALLAZIONE

3 INSTALLAZIONE

Controllare le istruzioni di installazione nel documento all'interno della memoria della Pen Drive USB.

3.1 SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Selezionare un luogo adatto per I'utilizzo e determinare la Prima di installare il dispositivo di controllo, preparare i seguenti
posizione della postazione centrale con I'approvazione del elementi.
cliente.

Componenti Specifiche

Non installare la postazione centrale in luoghi che sono alla
portata di bambini o dove viene scaricata direttamente I'aria del
condizionatore.

Scatola di interruttori JIS per 2 interruttori
(con coperchio) (JIS C8340)

Prima di effettuare l'installazione, assicurarsi che il piano SR SPRIRIDCE C2VEE CE) 1 408 2 i
’ P alimentazione Cavo consigliato: 600 V CV, CCV, CEV

d'appoggio sia piatto, livellato e sufficientemente resistente e in Gt G (o 515 e | 26

o s . , . N ! avo :tra 0,75 e 1,25 mm
seguito fissare galdamen.te ['unita. Se il piano d appqgglo ngn e Cavo H l_"\IIIK Cavo consigliato: JKEPV-S, JKEV-S, CVV-S,
abbastanza resistente, cid potrebbe provocare danni dovuti alla (per controllo) CVV. 600V VCT
caduta del prodotto, a scosse elettriche o a incendi.

Scatola di interruttori

* | cavi consigliati sono quelli recanti il nome del modello di Hitachi Cable, Ltd.

3.2 SPAZIO DI INSTALLAZIONE

Mantenere lo spazio di installazione della postazione centrale come mostrato in seguito.

@)
E ________________ (Unita: mm) Se si installano due o piu postazioni centrali
= r -; ] 70 una accanto all’altra, mantenere la seguente
< | 50 I Z4 > distanza di separazione tra di loro:
= ' ' 220 52,7
= : 1 : > * Spazio verticale: 50mm
: : * Spazio orizzontale: 30mm
| |
| |
i 120 |
| |
1300, |10 ]30;
= =1 i !
| Y |
| |
[ 30¢ | 7
| ISR RS RS S LRSS U S -
Non posizionare nulla nell’aria ombreggiata “ ”
3.3 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
1 Installare la scatola di interruttori sulla parete. (Scatola di b. Per aprire il corpo, scorrere dal basso in alto il lato
interruttori JIS per 2 interruttori (con coperchio) (JIS C8340) anteriore e sganciare le linguette al lato superiore e
non in dotazione) laterale. Non applicare una forza eccessiva all'apertura
2 Aprire il corpo dell'unita, nel caso sia chiuso. (Viene spedito del lato anteriore & posteriore del corpo, in quando sono
aperto dalla fabbrica). Seguire la procedura seguente per unite da bande di collegamenti.

aprire il corpo. Involucro posteriore

a. Rimuovere il lato anteriore del corpo inserendo e ruotando
uno strumento come la punta di un cacciavite nelle tacche

(due tacche sul lato inferiore).
Involucro

Involucro frontale
frontale

Fermo per
I fissaggio

P e

f Circa 6 mm

Cacciavite a fessura

Vista dal lato inferiore Banda di collegamento

14 | PMMLO364B rev.2 - 11/2015



SPECIFICHE GENERALI

HITACHI

3 Collegare il cablaggio alla morsettiera della postazione centrale.

Morsettiera Uso
TBA1 Per I'alimentazione elettrica
TB2 Per trasmissione H-LINK

CN1~3 Per ingressi/uscite esterni

Procedura di collegamento
(] (o]

Vite M3 su terminale

_ SCREE%(%®
Collegamento dal terminale rondo
Coppia di serraggio 0,5N-m O e

= —

Connettore a 3 pin
Inserire i cavi connettore FG
(accessorio) fino a sentire un clic. H-LINK (senza polarita) da 100 a 240V CA

Terminali per ingressi/uscite esterni

4 Fissare la scatola di interruttori (scatola di interruttori JIS per 2 interruttori (con coperchio) (JIS C 8340) non in dotazione)
mediante I'accessorio vite di fissaggio (M4 x 16 mm).

ITALIANO

Scatola di interruttori (non in dotazione)

(JIS C8340 2 interruttori (con coperchio))

4 SPECIFICHE GENERALI

Modello

Dimensioni esterne
<A x L x P + (Parte incorporata)>

Peso netto

Luogo d’installazione

Metodo d'installazione

Unita interne connesse (Quantita)
Precisione orologio

Temperatura ambiente

Umidita ambientale

Display

Alimentazione nominale

Consumo di elettricita

PSC-A32MN
140 x 120 x 22 + 52,7 (mm)

0,5 kg (circa)

Interno

Incorporato alla parete con scatola di interruttori JIS per 2 interruttori (con coperchio) (JIS C 8340)
160 (Max.)

+ 70 secondi/mese (a temperatura normale)

5~35°C

35 ~ 90% (Senza condensa)

Display a cristalli liquidi a colori 5,0” TFT

1~, 100~240V, 50/60Hz

20W (Max.)
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RESUMO DE SEGURANCA

HITACHI

1 RESUMO DE SEGURANCA

Este produto foi concebido para sistemas de ar condicionado.

A PERIGO

pecas elétricas. Se estas forem molhadas, ocorrera um choque
elétrico grave.

Antes da instalagdo, verifique se a base é plana, nivelada e
suficientemente resistente e depois fixe a unidade de forma
segura. Se a base nao for suficientemente resistente, podem
ocorrer lesbes provocadas pela queda do produto, choque
elétrico ou fogo.

NAO instale a unidade num local em que exista geragao, fluxo,
acumulagao ou fuga de gas inflamavel.

NAO realize vocé mesmo qualquer trabalho de instalagao nem de
ligagbes elétricas. Entre em contacto com o seu distribuidor ou
revendedor HITACHI e solicite um técnico habilitado para efetuar
a instalacgao e as ligagées elétricas.

A instalagéao elétrica deve ser realizada de acordo com o Manual
de Instalagao e com todas as normas e regulamentos aplicaveis.
Se as instrugées ndo forem seguidas, podem ocorrer choques
elétricos e fogo devido a uma poténcia insuficiente e a rendimento
inadequado.

Utilize os cabos especificados para ligar a unidade interior e a
estacao central. A utilizacdao de cabos incorretos pode provocar
um fogo ou choque elétrico.

Desligue completamente a fonte de alimentacao principal antes
de abrir ou fechar a tampa de manutengdo da unidade interior,
visto que o terminal ou o interruptor de alimentagédo ainda podem
ter energia e provocar um choque elétrico. Desligue a fonte de
alimentagao principal quando efetuar as ligagées.

danificados por ratos ou pequenos roedores. Os cabos roidos
podem causar um incéndio.

ACUIDADO

NAO molhe a estagdo central. Este produto estd equipado com *

NAO instale a unidade interior, a unidade exterior, a estagéo central e
o cabo nos seguintes locais:

- Com disperséao de 6leo ou vapor de 6leo (pode causar um
incéndio, deformagéo, corrosdo ou avaria).

- Na proximidade de fontes termais (num ambiente sulftireo).

- Na proximidade do mar (num ambiente salino, que pode causar
corroséo).

- Num ambiente &cido ou alcalino.

- Ao alcance das criangas.

- Sob a descarga direta do ar da unidade.

- Em locais com ambiente humido.

- Em locais onde possa molhar-se.

- Em locais mal ventilados.

NAO instale a unidade interior, a unidade exterior, a estagédo central
e o cabo a menos de aproximadamente 3 m de fontes intensas
de radiagdo de ondas eletromagnéticas como, por exemplo,
equipamentos médicos.

Sefizerainstalagdo numlocal com geragdo de ondas eletromagnéticas,

proteja a estagdo central e os cabos, cobrindo a unidade com uma
caixa de aco e passando os cabos por uma conduta metalica.

ACUIDADO

Ao realizar as ligagoes locais, verifique se os cabos locais foram

Este equipamento deve ser utilizado unicamente por adultos e
pessoas habilitadas que tenham recebido as informagbes ou as
instrugbes técnicas para o manejar de forma adequada e segura.

As criangas devem ser vigiadas para garantir que ndo tocam no
equipamento.

2 LISTA DE COMPONENTES

Ao desembalar a estagéo central PSC-A32MN, comprove que esta ndo sofreu danos durante o transporte.

Certifique-se de que as seguintes pegas foram embaladas com a estagado central.

Nome Quantidade
Estagao central PSC-A32MN 1
Parafusos M4x16L 4
Caneta tatil 2
Suporte da caneta tatil 1
Meméria USB 1
Manual de instrugdes 1
Cabo conector 3
Conector de extremidade fechada 9
Abracadeira de nylon &
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Observagoes
Para controlar o funcionamento do sistema
Para fixar a estagao central

Para ativar/desativar as opgdes tateis no ecra

Para prender a caneta tatil na estagéo central
Com o Manual de instalagéo e funcionamento detalhado

Instrugbes basicas para a instalagéo do dispositivo
Para usar as fungdes de entrada/saida externas (CN1~3)
Para tapar a extremidade do fio do cabo de conexao

Para prender os cabos



INSTALAGAO

HITACHI

3 INSTALAGAO

Consulte as instrugdes de instalagdo incluidas na Meméria USB.

3.1 SELEGAO DO LOCAL DE INSTALAGAO

Selecione um local adequado para o0 manuseamento e determine
o local de instalagéo da estagéo central de acordo com as
preferéncias do cliente.

N&o instale a estagdo central ao alcance das criangas ou hum
local com descarga direta do ar condicionado.

Antes da instalagdo, verifique se a base é plana, nivelada e
suficientemente resistente e depois fixe a unidade de forma
segura. Se a base nao for suficientemente resistente, podem
ocorrer lesdes provocadas pela queda do produto, choque
elétrico ou fogo.

* Os cabos recomendados sao modelos da Hitachi Cable, Ltd.

Antes de instalar um controlador, prepare os itens seguintes.

Pecas Especificagdao
Caixa de Caixa de interruptores JIS para dois
interruptores interruptores (com tampa) (JIS C8340)
Cabo da fonte de Especificagdes do cabo: 1,25 mm? a 2 mm?
alimentacgao Cabo recomendado: 600 V CV, CCV, CEV
. 2 2
Cabo H-LINK Cabo SPEC: 0,75 mm? a 1,25 mm

Cabo recomendado: JKEPV-S, JKEV-S,

(para controlo) CVV-S, CVV, 600V VCT

3.2 ESPAGO DE INSTALAGAO

As medidas do espaco de instalagéo para a estagao central devem respeitar o desenho abaixo.

(Unidades: mm)

Se instalar duas ou mais estagdes centrais,
mantenha a seguinte distancia entre elas:

N&o coloque nada na area sombreada “

: 50 : Z AN . | 5

1 1 * Espaco vertical: mm

| - | .2_2.,4 52’7=

| ] | * Espaco horizontal: 30 mm

| | Z pac <m
| | 7 >
[ | 7

! 120 ' Z o
I | % )
| | ~ =
130 140 | 30 Z 14
Fatb -l W7 o
| A4 | 7 o
| | é

| ]

3.3 PROCEDIMENTO DE INSTALAGAO

1 Instale a caixa de interruptores na parede. (Caixa de
interruptores JIS para dois interruptores (com tampa) (JIS

C8340) fornecida no local)

2 Abra a caixa da unidade se estiver fechada. (E enviada
aberta de fabrica.) Realize o seguinte procedimento para
abrir a caixa.

a. Remova a lateral da caixa introduzindo e rodando uma
ferramenta como uma chave de fendas nas aberturas
(duas aberturas no lado inferior).

Tampa frontal

P

7

-

Aprox. 6 mm

Chave de fendas

Vista frontal inferior
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b. Para abrir a caixa, puxe o lado frontal para cima a partir
de baixo e desprenda as patilhas na parte lateral e
superior. Nao aplique demasiada forga ao abrir a parte
frontal e posterior da caixa, visto que estao unidas por
abracadeiras.

Linguetas para
prender

Abragadeira de ligagao



DADOS GERAIS HITACHI

3 Ligue os cabos a placa de terminais da estagao central.

— [—
Plac.a d.e Utilizagao Método de ligagao l ‘
terminais
o (@]
TB1 Para a fonte de alimentagdo | Terminal de parafuso M3 sl® E E E &lele
Ligacéo de terminal redondo E E
TB2 Para transmisséao H-LINK T G e a C
= —
Conector trés pinos
CN1~3 Para entrada/saida externa | |ntroduza os cabos conectores FG
(acessorio) até ouvir um clique. H-LINK (N&o polar) 100V CAa 240V CA

Terminais para entrada/saida externa

4 Monte a caixa de interruptores (JIS para dois interruptores (com tampa) (JIS C8340)) fornecida no local) com o parafuso de
fixagéo acessorio (M4 x 16 mm).

Parafusos M4

(Quan: 4)

n

<Ll

(DD Caixa de interruptores (fornecida no local)
S5 (JIS C8340 2 interruptores (com tampa))
[t

14

4 4 DADOS GERAIS

Modelo PSC-A32MN

Dimensdes externas

<Ax L x P + (pega integrada)> {808q12088228 52 (M)

Peso liquido 0,5 kg (aprox.)

Local de instalagéo Interior

Método de instalacgo Z?Smgg;i%im mural com caixa de interruptores JIS para dois interruptores (com tampa)
Unidades interiores ligadas (quantidade) 160 (max.)

Preciséo do relégio + 70 s/més (com temperatura normal)

Temperatura ambiente ORCIISOR®

Humidade ambiental 35 % ~ 90 % (sem condensacao de vapor de agua)

Monitor Monitor de cristal liquido a cores 5,0 TFT

Fonte de alimentagdo nominal 1~,100 V ~ 240 V, 50/60Hz

Consumo de corrente elétrica 20 W (max.)
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OVERSIGT OVER SIKKERHED

HITACHI

1 OVERSIGT OVER SIKKERHED

Dette produkt er udviklet til klimaanlaeg.

AFARE!

e Heeld IKKE vand i centralenheden (i det falgende benaevnt -
"styreenhed”). Produktet indeholder elektriske dele. Hvis der
haeldes vand i, vil det forarsage et kraftigt elektrisk stod.

*  Forud for installationsarbejdet skal du sikre, at fundamentet er
fladt, lige og tilstraekkeligt staerkt, hvorefter enheden fastgores.
Hvis fundamentet ikke er steerkt nok, kan der opsta skader som
folge af elektrisk stod eller brand, eller produktet kan falde ned.

* Monter IKKE enheden pa steder med udvikling, stremning eller
udsivning af braendbar gas.

e Udfer IKKE selv  monteringsarbejde og elektrisk
ledningstilslutning. Kontakt din distributor eller HITACHI
forhandler, og bed dem anbefale en udannet servicemedarbejder
til udforelse af monteringsarbejdet og ledningstilslutningen.

e El-arbejde skal udfgres i henhold til installationsvejledning og
i henhold til alle gaeldende bestemmelser og standarder. Hvis
vejledningen ikke falges, kan det medfore elektrisk stod og brand
grundet utilstraekkelig kapacitet og forkert drift.

e Brug de kabler, der angives i vejledningen til ledningsfering -
mellem indendarsenheden og centralenheden. Valg af de forkerte
kabler kan faore til brand eller elektrisk stod.

e Afbryd hovedstremforsyningen fuldstaendigt inden abning -
eller lukning af servicedaekslet pa indendorsenheden, da
stromterminaldelen eller stromkontaktdelen i modsat fald
stadig kan veere stremfgrende og forarsage elektrisk stod.
Hovedstremforsyningen skal ligeledes vaere afbrudt, nar man
foretager ledningsfaring.

¢ Ved udforelse af ledningsfering lokalt skal man kontrollere, om de *
lokale ledninger har gnavemaerker fra mus eller mindre gnavere.
Gnavede ledninger kan forarsage brand.

A FORSIGTIG

Monter IKKE indendgrsenheden, udendgrsenheden, centralenheden
og ledningen pa falgende steder:

- Hvor der er oliedampe eller spildt olie (dette kan forarsage brand,
deformering, korrosion eller driftsfejl).

- | nzerheden af varme kilder (i svovisure omrader).

- | kystnaere omrader (i saltholdige miljger, som kan forarsage
korrosion).

- Steder med sure eller alkaliske miljoer

- Inden for barns reekkevidde

- Under direkte luftudblaesningen fra enheden

- Pa steder med fugtig atmosfeere

- Pa steder, hvor enheden kan blive vad

- Pa steder med ringe ventilation.

Monter IKKE indendgrs- eller udendgrsenheden, centralenheden
eller ledningen inden for ca. 3 meter fra steerke elektromagnetisk
stralingskilder, som f.eks. en radio.

Huvis centralenheden er installeret et sted, hvor der er elektromagnetisk
bolgeudstraling, skal centralenheden og kablerne afskaermes ved af
daekke enheden med en stélkasse, for ledningen igennem et metalror.

A FORSIGTIG

Dette apparat mé kun bruges af voksne og kompetente personer, der
har modtaget den tekniske information eller vejledning i korrekt og
sikker handtering af dette apparat.

Barn bar holdes under opsyn, sé de ikke leger med apparatet.

2 KOMPONENT LISTE

Kontroller ved udpakning af centralenheden PSC-A32MN, at den ikke har lidt skade under transporten.

Kontroller, at nedenstaende dele leveres sammen med centralenheden.

Navn Antal
Centralenhed PSC-A32MN 1
M4 stk. 16L skruer 4
Touchpen 2
Holder til touchpen 1
USB-stick 1
Brugsanvisning 1
Forbindelsesledning &
Endelukning 9
Nylonband &
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Kommentarer
Til styring af anleeggets drift

Til fastgerelse af centralenheden

Til aktivering/deaktivering af valgmuligheder med touchpennen
pa skaermen

Til at fastgere touchpennen pa centralenheden
Med den detaljerede Installations- og betjeningsvejledning
Grundlaeggende instruktioner til installation af enheden
Til anvendelse af eksterne input/output-funktioner (CN1~3)
Til lukning af ledningsenden pa forbindelsesledningen

Til fastgerelse af kabler




MONTERING
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3 MONTERING

Laes monteringsvejledningen som ligger pa USB-stikket.

3.1 VALG AF MONTERINGSSTED

Veelg et passende sted til montering, og beslut i samrad med
kunden, hvor centralenheden skal placeres.

Undlad at montere centralenheden pa steder, som er inden for
barns reekkevidde, eller pa steder med direkte luftudbleesning fra
klimaanleegget.

Forud for installationsarbejdet skal du sikre, at fundamentet er
fladt, lige og tilstreekkeligt steerkt, hvorefter enheden fastgeres.
Hvis fundamentet ikke er staerkt nok, kan der opsta skader som
folge af elektrisk stad eller brand, eller produktet kan falde ned.

* De anbefalede kabler er modelnavnet for Hitachi Cable, Ltd.

Forbered falgende fgr montering af en styreenhed.

Dele Specifikationer

JIS-kontaktskab til 2 kontakter (med daeksel)
(JIS C 8340).

Kabelspecifikation: 1,25 til 2 mm?
Anbefalet kabel: 600 V CV, CCV, CEV

Kabel SPEC: 0,75 til 1,25 mm?

Anbefalet kabel: JKEPV-S, JKEV-S, CVV-S,
CVV, 600V VCT

Kontaktskab

Stremforsyningskabel

H-LINK kabel
(til styring)

3.2 MONTERINGSAFSTAND

Hold monteringsafstanden for centralenheden som vist nedenfor.

(Maleenhed: mm)

Undlad at anbringe noget i det skraverede omrade “

Ved montering af to eller flere
centralenheder ved siden af hinanden,

| |
| 50 | ,/4 70 > skal fglgende separation mellem dem
: : 22177 52,7 overholdes.
| A | ——
| | - * Lodret; 50mm
| | % .
| ] 7~ Vandret: 30mm
| | %
I 120 | <
7z
| | 7z
1 301, 140 1300 Z
e > _%
| A4 | -
' ! Z
| ]

3.3 MONTERINGSVEJLEDNING

1 Monter kontaktskabet ind i veeggen. (medfalger ikke: JIS-

kontaktskab til 2 kontakter (med daeksel) (JIS C 8340)).
2 Abn enhedens daeksel, hvis det er lukket. (Det afsendes

abent fra fabrikken). Fglg fremgangsmaden beskrevet
nedenfor for at abne kabinettet.

a. Aftag kabinettets forside ved at indsaette og dreje et

stykke veerktgj, f.eks. spidsen af en flad skruetraekker, i
udskeeringerne (2 udskeaeringer pa den nedre side).

Forkabinet

P

7

Ca. 6 mm

Keerv-skruetraekker

Set nedefra
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b. Kabinettet abnes ved at trackke opad i forsiden nedefra og
haegte tapperne af pa de @vre og laterale sider. Brug ikke
for stor styrke, nar kabinettets for- og bagside abnes, da
de er samlet med forbindelsesband.

Bagkabinet

mmmm Laseanordning

Forbindelsesband
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GENERELLE DATA

3 Tilslut ledningerne til klemmebreettet til centralenheden.

Klemmebraet Brug Forbindelsesprocedure
o (@]
TB1 Til stremforsyning M3-skrueterminal ole ololo
Rund terminalforbindelse E
TB2 Til H-LINK-transmission T pendngemomentoiiNm 5 .
= —
3-bens stik
CN1~3 til eksternt input/output Indszet forbindelsesledninger . _ FG
(tilbehgr), indtil du harer et klik. H-LINK (ikke-poleer) 100 til 240 V AC

Terminaler til eksternt input/output

4 Monter kontaktskabet (medfgalger ikke: JIS-kontaktskab til 2 kontakter (med deeksel) (JIS C8340) med den tilhgrende
fastggrelsesskrue (M4 x 16 mm).

M4-skruer

(antal: 4) "\
o

Kontaktskab (leveres pa stedet)

(JIS C8340 2 kontakter (med daeksel))

4 GENERELLE DATA

Model PSC-A32MN
Zﬂr‘i g’i'D + (indbygget del)> 140 x 120 x 22 + 52,7 (mm)
Nettovaegt 0,5 kg (cirka)
Placering af installation Indenders
Installationsmetode Indbygget i veeg med JIS-kontaktskab til 2 kontakter (med deeksel) (JIS C 8340)
Tilsluttede indendgrsenheder (antal) 160 (maks.)
Ur ngjagtighed + 70 sekunder/maned (ved normal temperatur)
Omgivelsestemperatur 5 =&"C
Rumfugtighed 35 ~ 90 % (ingen kondensdannelse)
Display 5,0" TFT LCD-farvedisplay
Nominel stremforsyning 1~, 100~240V, 50/60Hz
Elektrisk stremforbrug 20W (maks.)
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VEILIGHEIDSSAMENVATTING

HITACHI

1 VEILIGHEIDSSAMENVATTING

Dit product is geschikt voor airconditioningssystemen.

A GEVAAR

met elektrische onderdelen. Water kan een ernstige elektrische
schok veroorzaken.

Voordat u de installatie begint, moet u controleren of de fundering
vlak, effen en sterk genoeg is om de unit veilig erop te kunnen
plaatsen. Als de fundering niet sterk genoeg is, kan dit leiden tot
verwondingen door het vallen van het product, of tot elektrische
stoot en brand.

Installeer de unit niet op een plek waar ontvlambaar gas wordt
gegenereerd, vloeit, hangt of lekt.

Verricht zelf GEEN installatiewerken en sluit de elektrische
bedrading niet zelf aan. Neem contact op met uw HITACHI-
distributeur of -dealer en laat het installatiewerk en het aanleggen
van de bedrading verrichten door een opgeleide installateur.

Voer elektriciteitswerken uit volgens de installatiehandleiding en
de relevante regelgeving en normen. Volgt u de instructies niet,
dan kan dit leiden tot elektrische schok en brand als gevolg van
onvoldoende capaciteit en ontoereikende resultaten.

Gebruik de aanbevolen kabels voor de bedrading tussen de
buitenunits en het centraal station. Als u verkeerde kabels
gebruikt, kan dit brand of elektrische schok veroorzaken.

Schakel de hoofdvoeding volledig uitvoordatu de onderhoudsdeur
van de binnenunit opent of sluit, want de voedingsklem of de
voedingsschakelaar kunnen nog onder stroom staan en een
elektrische schok veroorzaken. Schakel de hoofdschakelaar uit
voordat u aan bedradingswerken begint.

Controleer tijdens werken aan de lokale bedrading of deze geen

Doorgebeten bedrading kan brand veroorzaken.

A LET OP

Giet GEEN water in het centraal station. Dit product is uitgerust -

Installeer de binnenunit, de buitenunit, het centraal station en de kabel
NIET op de volgende plaatsen:

- waar oliedampen of olie is verspreid (dit kan brand, vervorming,
corrosie or storingen veroorzaken);

- dicht bij warmwaterbronnen (in een zwavelhoudende omgeving);

- in de buurt van de zee (in een zouthoudende omgeving, die
corrosie kan veroorzaken);

- in een zure of basische omgeving;

- binnen het bereik van kinderen;

- direct onder de luchtuitlaat van de unit;

- in vochtige ruimtes;

- op plekken waar de unit nat kan worden;

- in slecht geventileerde ruimtes.

Installeer de binnenunit, de buitenunit, het centraal station en de kabel
NIET binnen een straal van circa 3 meter van apparaten die sterke
elektromagnetische golven uitzenden, zoals medische apparatuur.

Wanneer het centraal station op een plek is geinstalleerd waar
elektromagnetische straling geproduceerd wordt, schermt u het
centraal station en de bedrading af door deze af te dekken met een
stalen kast en door de kabel in een metalen mantelbuis te leggen.

A LET OP

schade door muizen of andere kleine knaagdieren heeft geleden.

Dit apparaat mag alleen worden bediend door volwassen en
competente personen die technische informatie of aanwijzingen over
de juiste en veilige bediening van het apparaat hebben ontvangen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze spelen
met het apparaat.

2 ONDERDELENLIJST

Controleer wanneer u het centraal station PSC-A32MN uitpakt of het apparaat tijdens het transport niet is beschadigd.

Controleer of de volgende onderdelen met de centraal station zijn meegeleverd.

Name Aantal
Centraal station PSC-A32MN 1
Schroeven M4x16L 4
Touchpen 2
Touchpen-houder 1
USB-geheugenstick 1
Instructiehandleiding 1
Aansluitkabel 3
Stekker met gesloten einde 9
Kabelbinder &

22 | PMMLO364B rev.2 - 11/2015

Opmerkingen
Voor het besturen van de werking van het systeem
Voor het monteren van het centraal station
Voor het activeren/deactiveren van de touch-opties op het scherm

Voor het opbergen van de touchpen op het centraal station
Met de gedetailleerde Installatie- en bedieningshandleiding

Basis instructies voor de installatie van het apparaat

Voor het gebruiken van externe ingangen/uitgangen (CN1~3)

Voor het sluiten van het draaduiteinde van de aansluitkabel

Voor het bevestigen van kabels



HITACHI

INSTALLATIE

3 INSTALLATIE

Raadpleeg de installatie-instructies op de USB-geheugenstick.

3.1 DE INSTALLATIEPLAATS SELECTEREN

Selecteer een geschikte locatie voor de bediening en bepaal de  Voordat u de besturing installeert, moet u de volgende
installatieplek van het centraal station in overleg met de klant. onderdelen voorbereiden.

Installeer het centraal station niet op plekken die door kinderen

. " . . . j Onderdelen Specificaties
bereikbaar zijn of waar de uitlaatlucht van de airconditioner direct

JIS-schakelbox voor 2 schakelaars

op blaast. Schakelbox (met deksel) (JIS C 8340)

Voordat u met de installatiewerken begint, moet u controleren of Voedingskabel Kabelspecificaties: 1,25 tot 2 mm?

de fundering vlak, effen en sterk genoeg is om de unit veilig erop Aanbevolen kabel: 600 V CV, CCV, CEV

te kunnen plaatsen. Als de fundering niet sterk genoeg is, kan dit Kabelgrootte SPEC: 0,75 tot 1,25 mm?
leiden tot verwondingen door het vallen van het product, of tot ;'/-ci_cl'r\let;l;?ubr?rlmg) Aanbevolen kabel: JKEPV-S, JKEV-S, CVV-S,
elektrische stoot en brand. CVV, 600 V VCT

* De aanbevolen kabels zijn de modelnamen van Hitachi Cable, Ltd.

3.2 INSTALLATIERUIMTE

Houd voor het centraal station een installatieruimte vrij zoals hieronder afgebeeld.

(Eenheid: mm) Wanneer u twee of meer centrale stations
| A .
| ] ] 70 naast elkaar installeert, bewaar dan de
: 50 : 5 > volgende afstand tussen de stations.
22 52,7
: 1 : ol >~ > * Verticale richting: 50 mm
: : Z * Horizontale richting: 30 mm
1 1 7
| : _
<z
1 1 7
130 ] 140 130 /
> ] | %
| y | %
1 1 7z
I 30 I
IS R RS RS S LRSS M S -
Plaats niets in de grijze zone *
3.3 INSTALLATIEPROCEDURE
1 Installeer de schakelbox in de muur. (Niet-meegeleverde JIS- b. Op de behuizing te openen, trekt u de voorkant langs
schakelbox voor 2 schakelaars (met deksel) (JIS C 8340)) onderen naar boven en maakt u de lipjes aan de boven-
2 Als de behuizing van de schakelbox gesloten is, open en zijkanten los. Gebruik geen overmatige krac.:h.t bij het
hem dan. (Hij wordt in open toestand geleverd). Volg de openen van de voor- en zijkanten van de behuizing, want
onderstaande procedure om de behuizing te openen. deze zijn aan elkaar verbonden met banden.
Achterkant behuizing

a. Verwijder de voorkant van de behuizing door een
instrument, zoals de tip van een platte schroevendraaier,
in de 2 gleuven aan de onderkant te steken en te draaien.

Voorkant behuizing

Voorkant
behuizing

mmmm Bevestigingsklem

-

ﬁ Circa 6 mm

Platte schroevendraaier

Aanzicht langs onderkant
Verbindingsband
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ALGEMENE INFORMATIE

3 Sluit de bedrading aan op de aansluitklemplaat van het centraal station.

Aansluitklemplaat Gebruik Aansluitingsprocedure
(o] o
TB1 \oor voedingsspannin Aansluitklem type M3 schroef
gsspanning SRIBERIPP|S
Ronde verbinding met aansluitklem ===
TB2 Voor H-LINK-transmissie e T ETeLs i o d
= —
v Stekker type 3 pinnen
oor externe
CN1~3 ingang/uitgang Steek aansluitkabel (accessoire) FG
erin totdat u een klik hoort. H-LINK (niet-polair) 100 tot 240 V AC

Klemmen voor externe ingang/uitgang

4 Bevestig de schakelbox (niet-meegeleverde JIS-schakelbox voor 2 schakelaars (met deksel) (JIS C 8340)) met behulp van
bevestigingsschroeven (M4 x 16 mm) (accessoire).

M4-schroeven
(aantal: 4)

Schakelbox (niet-meegeleverd)
(JIS C8340 2 schakelaars (met deksel))

4 ALGEMENE INFORMATIE

Model PSC-A32MN

Buitenafmeting

<B x H x D + (ingebouwd deel)> ) = AP 2 P (i)

Nettogewicht 0,5 kg (ongeveer)
Installatieplek Binnen
Installatiemethode Ingebouwd in wand met JIS-schakelbox voor 2 schakelaars (met deksel) (JIS C 8340)
8 Aangesloten binnenunits (aantal) 160 (max.)
E Nauwkeurigheid van de klok + 70 seconden/maand (bij normale temperatuur)
- Omgevingstemperatuur 5= 3G
5 Omgevingsvochtigheid 35 ~ 90% (geen condensatie)
B Scherm LCD-kleurenscherm type TFT 5,0"
Z Voedingsspanning 1~, 100~240V, 50/60Hz
Stroomverbruik 20W (max.)
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SAKERHETSSAMMANFATTNING

HITACHI

1

SAKERHETSSAMMANFATTNING

Denna enhet har konstruerats for luftkonditioneringssystem.

A FARA

Héll ALDRIG vatten i den centrala styrenheten. Denna produkt -
innehaller stromférande komponenter. Om vatten hélls éver den
sa uppstar fara for allvarliga elektriska stotar.

Innan installationsarbete paborjas ska man férsdkra att
fundamentet dr jamnt, i niva samt tillrdckligt hallfast och sedan
fdsta enheten pa ett sdkert sétt. Om fundamentet inte ar tillrdckligt
starkt kan detta leda till skador pga. att produkten ramlar ner,
elchock eller brand.

Installera INTE enheten pa en plats dar bildande, flodande,
ackumulering eller ldckage av léttantdndlig gas detekterats.

Utfér INTE installationsarbete eller elektriska anslutningar sjélv.
Kontakta din HITACHI- aterférséljare for mer information om
installations- och anslutningsarbeten som maste utféras av en
fackman.

Utfor elektriskt installationsarbete enligt Installationshandboken
och folj alla relevanta bestimmelser och standarder. Om
anvisningarna inte féljs sa kan elchock och brand uppsta pga. .
otillrdcklig kapacitet och felaktiga prestanda.

Anvédnd specificerade ledningar fér anslutningar mellan
inomhusenheten och den centrala styrenheten. Anvdndning av .
fel kablar kan orsaka brand eller elchock.

Stdng av huvudstrommen fullstindigt innan inomhusenhetesn
servicelucka oppnas eller stings, da brytarens terminaldel
fortfarande kan vara stromférande och orsaka en elchock. Sting
dven AV huvudstrémmen vid kabelarbeten.

Vid lokalt kabelarbete sa ska man kontrollera kablarna sa inga
spar efter sma gnagare, som t.ex. méss, etc., forekommer. Kablar *
som dr gnagda pa kan orsaka eldsvada.

AVARNING

Installera INTE inomhusenheten, utomhusenheten, den centrala
styrenheten eller kablar péa féljande platser:

- Dér oljedimma eller olja forekommer (kan orsaka eldsvada,
deformationer, korrosion eller felfunktion).

- Néra heta kéllor (i en svavelrik omgivning).

- Néra havet (i en saltrik omgivning, vilket kan orsaka korrosion).

- I en sur eller basisk miljé.

- Inom réckhall fér barn.

- Direkt i enhetens franluft.

- | fuktiga miljGer.

- Dér enheten kan bli blét.

- Pa daligt ventilerade platser.

Anslut INTE inomhusenheten, utomhusenheten, den centrala
styrenheten eller kablar ndrmare &n cirka 3 meter fran starka
elektromagnetiska stralningskéllor, t.ex. en radio.

Om den centrala styrenheten installeras pa en plats dar det
férekommer elektromagnetisk vagor, sa maste du avskdrma den
centrala styrenheten och kablarna genom att tdcka éver enheten med
en lada av stal och dra kabeln genom ett metallrér.

VARNING

Denna apparat ska endast anvdndas av vuxna och kunniga personer
som har fatt den tekniska information eller de instruktioner som &r
nédvéndiga fér att kunna hantera den sékert.

Hall uppsikt 6ver barn och lat dem inte leka med apparaten.

2

KOMPONENTLISTA

Nar den centrala styrenheten PSC-A32MN packas upp sa ska du kontrollera att den inte skadats under transporten.

Kontrollera att féljande delar medfdljer den centrala styrenheten.

Bendmning Antal
Central styrenhet PSC-A32MN 1
M4x16L skruvar 4
Pekpenna 2
Hallare for pekpenna 1
USB-minnet 1
Instruktionshandbok 1
Anslutningskabel &
Kabelavslut 9
Buntband &
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Kommentarer
For styrning av systemdrift
For att fasta central styrenhet

For att aktivera/avaktivera pekfunktioner pa skarmen

For att Sla pa strommen till den centrala styrenheten

Med den detaljerade Installations- och drifthandbok
Grundlaggande instruktioner for installation av utrustningen
For anvandning av externa in-/utgangsfunktioner (CN1~3)

For att avsluta ledningsslutet pa anslutningskabeln

For fastsattning av kablar

SVENSKA
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HITACHI

INSTALLATION

3 INSTALLATION

Se installationsinstruktionerna i USB-minnet.

3.1 VAL AV PLATS FOR INSTALLATIONSARBETE

Valj ut en 1dmplig plats for att installera och anvanda centrala Innan en styrenhet installeras ska foljande forberedas.
styrenheten i samrad med kunden.

\ . . . Delar Specifikationer
Installera inte den centrala styrenheten inom rackhall fér barn

eller direkt i luftkonditioneringens franluft. Kopplingsdosa Eeloplifaccecslicpalopteheg pRdioc

(JIS C 8340)

Kabelspecifikation: 1,25 x 2 mm?
Rekommenderad kabel: 600 V CV, CCV, CEV

Innan installationsarbete pabodrjas ska man férsakra att

T . Strémforsorjningskabel
fundamentet ar jamnt, i niva samt tillrackligt hallfast och sedan i

fasta enheten pa ett sakert satt. Om fundamentet inte ar Kabelspecifikation: 0,75 till 1,25 mm?
sl ; H-LINK-kabel

tillrackligt starkt kan detta leda till skador pga. att produkten (for styming) Rekommenderad kabel: JKEPV-S. JKEV-S,
ramlar ner, elchock eller brand. CVV-S, CVV, 600 V VCT

* De rekommenderade kablarna ar modellnamn fér Hitachi Cable, Ltd.

3.2 INSTALLATIONSPLATS

Bevara installationsutrymmet for centrala styrenheten enligt nedan.

________________ (Enhet: mm) Vid installering av tva eller flera centrala
f -i 70 styrenheter bredvid varandra sa ska de vara
: 50 : § > separerade med foljande avstand.
22 52,7
! B ! «;-5 > * Vertikal riktning: 50 mm
: : Z * Horisontell riktning: 30 mm
| | 7
| o : .
Z
| | 7~
1 30 140 30 | Z
<> > 7
| v | 7
I I é
I 30¢ I
e e e e o == — -
Placera inget i det skuggade omradet *
3.3 INSTALLATIONSPROCEDUR
1 Installera kopplingsdosan i vaggen. (JIS kopplingsdosa b. For att 6ppna héljet sa lyfter man upp framsidan fran
(medfdljer ej) for 2 kontakter (med lock) (JIS C8340)) botten och lossar flikarna pa sidorna och upptill. Anvéand
2 Oppna holjet till enheten om det &r stangt. (det levereras |r1te vald nar ni 6ppnar holjets fram- och baksida, da de ar
dppet fran fabriken). Félj proceduren nedan fér att 6ppna fasta med band.
héljet. Bakre holje

a. Avlagsna holjets framsida genom att sticka in ett verktygs,
t.ex. toppen pa en skruvmejsel, i sparen (2 spar pa
undersidan).

Framre holje

mmm Fasthake
&

f Ca 6 mm

Skruvmejsel

Sett fran undersidan Fastband
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ALLMAN INFORMATION

HITACHI

3 Anslut kablarna till centralenhetens uttagspanel.

Uttagspanel Anvandning
TB1 For stromforsorjning
TB2 For H-LINK-anslutning
CN1~3 For extern ingang/utgang

Anslutningsprocedur

M3 skruvplint
Runda kontakter

Vridmoment 0,5 Nm

3-stiftkontakt

For in anslutningskablar (tillbehor)
till ett klick hors.

o (@]
el
O d
= =
FG
H-LINK (icke-polar) AC 100 till 240 V

Kontakter extern ingang/utgang

4 Fast kopplingsdosan (JIS kopplingsdosa for 2 kontakter (med lock) (JIS C8340)) med fastskruv for tillbehdr (M4 x 16 mm).

M4 skruvar

(Antal: 4) "\ B
~

o

Kopplingsdosa (medfdljer ej)

(JIS C8340 2 kontakter (med hdlje))

4 ALLMAN INFORMATION

Modell

Yttre dimensioner
<B x H x D + (Inbyggd del)>

Nettovikt

Installationsplats
Installationsmetod

Antal anslutna inomhusenheter
Klockans noggrannhet
Omgivningstemperatur
Luftfuktighet

Display

Markeffekt stromférsorjning

Stromférbrukning

140 x 120 x 22 + 52,7 (mm)

0,5 kg (ca)

Inomhus

PSC-A32MN

Inbyggd i vagg med JIS kopplingsdosa for 2 kontakter (med lock) (JIS C8340)

160 (Max.)

+ 70 sekunder/manad (vid normal temperatur)

5=3FC

35 ~ 90 % (ingen kondens)
5,0” TFT-fargdisplay

1~, 100~240 V, 50/60 Hz
20W (Max.)
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ZYNOWH AZOPANEIAZ

HITACHI

1

2YNOWH AZQAAEIAZ

AUTO TO TTPOIOV €Xel oXeSIOOTEN yIa oUOTNUA KAIMOTIOTIKOU.

A KINAYNOZ

MHN pixvere vep6 uéoa oro Kevipiko xeipiorrpio. To mpoidv aurd
O1a0étel nAekTpika e§aprripara. Eav xubBei vepod, Ba mpokAnbei
BpaxukukAwua pe ooBapo kivouvo nAekrpomAniag.

Tpiv ammo 1ig epyacies eykardaoraong, Befaiwbeite 611 To OguéAio
gival emimedo, oro idI0 £MiTTEd0 KAl APKETA duvard Kal KATOTTIV
OTEPEWOTE PE aogpdAsia Tn povada. Av To Osuédio dev gival apkerd
duvarod, urmopei va MPOKAAEDEl TPAUUATIOUOUS Ao TNV TTWOon
TOU Tpoidvrog, NAskTpormAnéia i mupkayid.

MHN eyka6iorare 1) povada o€ Xwpo OTOU avixveueral
mapaywyn, mapoxrn, mapapovi i d1appon eUPAEKTWV aspiwv.
MHN ekteAgite TIC egpyacgiss eykardoraong Kai TiS OUVOEOEIS
TwWV NAEKTPIKWV KaAwdiwv povor oag. Emikoivwviore pe tov
avrimpoéowrto fj Tov éumopo tn¢ HITACHI kai {nTioTte évav TeXVIKO,
yia va dis§aydyel TIC Epyacdiss eyKardoTaons Kai 1i¢ ouvOeEaeEIS
TWV NAEKTPIKWV KAAwSiwv.

EkteAéare 1IC NAEKTPIKES epyacdies oUupwva HE TO EyXEIPiGIO
gyKkardoraons kai OAOUS TOUS OXETIKOUS KAvoviOuoUS Kal
mporuma. Av dev akoAouBroTe TiIS odnyieg, UmopEi va mPokAnOei
nAgkrporrAnia kai Tupkayid AGyw 1N avemapkous xwpnrikornrag
Kai TN akardAAnAng amroédoong.

Xpnoiuomoiorte Ta €idikd kKaAwdia yia tn ouvdeon peradu Tng
EOWTEPIKNG MOVAdAS KAl TOU KEVTPIKOU oTabuoU. Av emiAé§ere

A NMPOZOXH

.

AdBog kaAwdia umopei va mpokaAéael mupkayid j nAskTpormrAndia.

Armevepyomoijotre mARpw¢ TNV KUpla Tpogpodocia peUNATOS
mporoU avoi§ete 1) KAcioere 1O KAAUupua ouvripnong TNS
EOWTEPIKNG Hovadag, uia Kal o akpoSEKTNGS IOXUOGS i To e§dpTnua
TOU OIaKOTITI) 10XUOS MTTOPEl va egival gvepyormoinuévo Kai va
mpokAnBsi nAsktpomAndia. Emiong, amevepyomoilore 1NV
KUpla Tpo@odooia PeUNATOS TPOTOU EKTEAEOETE TIS EPYAOTIES
KaAwdiwong.

Orav eKkreAeite TOMIKES gpyaadiss KaAwdiwong, EAEySTe yia Tuxov
@POopéc oTNV TOTMIKN KAAWSiwaon amo movrikKia ) MIKPA TPWKTIKA.
To pokavioua Twv KaAwdiwv PTTopEi va mpokaAéael Tupkayid.

.

MHN eykaBioTdre Tnv eowTEPIKA ovada, tnv eEWTEPIKN ovada, 1o

KEVTPIKO XEIPIOTAPIO KAl TIC KAAwSIWTEIS aTa £€NS HEPN:

- Ormou umdpyouv atuoi Aadiou, or orroiol diaxéovral oToV aépa
(utTopei va TpokANBei Tupkayid, mapauéppwon, didLBpwon n
BAGBn).

- Kovrd og Bepués mnyés (mepiBdAAov ue TepIEKTIKOTNTA O€ B€io).

- Kovrd otn 6dAacoa (mepiBdAdov pe uwnAn mepiekTikdTnTa aAariou,
T0 o170i0 UTTOPEI Va TTPOKaAéael d1GBpwan).

- 2¢g 6&Ivo n aAkaAiko tTepiBaAdov.

- Kovrd oe mraidig.

- Ormou @uad amreubeiag o aépag e€aywyng amo 1 povada.

- 2& XWPOUS LIE uypn atuéo@aipa.

- Xg xwpoug 6mou n povada utrdpxel moavornta va Boaxyei.

- 2€ XWPOUS LE UN OWOTO AgPITUO.

MHN eykaBioTdte TNV €0WTEPIKA OVAdQ, TNV EWTEPIKA ovada,
TO KEVIPIKO XEIPIOTAPIO Kal TIC KAAWOIWOEIS O ammoéaTacn HIKPOTEPN

TWV 3 PETOWV aTTO OUOKEUES EKTTOUTTAS ITXUPWY NAEKTPOUQYVNTIKWY
KUUATWY, OTTWS éva padiogwvo.

AV TO KEVTPIKO XEIPIOTAPIO €yKaTaoTabei oe xwpo Omou mapdyerai
nAektpouayvnrikny aktivoBoAia, BwpakioTe TO KEVIPIKO XEIPIOTPIO
Kai Ta kKaAwdia kaAumrovrag 1 povada ue éva Kouti amé xGAuBa kai
TEPVWVTAS TO KaAWSIO péoa armo éva UeTarAiké aywyod kKaAwdiwv.

NMPOZOXH

H ouokeun autn umopéei va xpnaiuotroinBei uévo amré evaAika kai ikavo
dropo, 10 otroio €xel AGRBEl TIG TEXVIKES TTANPOQOpPIES 1) 0dnyies yia Tov
owaoTo Kal ao@aAn xeipIoud autHS TNS OUOKEUNG.

Ta maidiG Ba mPETTEl va EMITNPOUVTAI KAl va Unv TaifouV UE Tn OUCKEUN.

2

AIZTA EEAPTHMATQN

Ortav EemakeTapeTe 10 KEVTPIKO XeIpIoTAPIo PSC-A32MN, BeBaiwBeite OTI dev £Xe€I UTTOOTE KATTOIO ¢NUIG ATTO TN HETAPOPA.

BeBaiwBeite 611 T TTOpOKATW £EQPTAUOTA TTEPIAAUBAVOVTAI GTN CUCKEUATIA TOU KEVTPIKOU XEIPIOTNPIOU.

Ovoua MoooétnTa
Kevipiko xeipioTrpio PSC-A32MN 1
Bideg M4x16L 4
>TUAG yia TNV 086vn aeng 2
Bdon yia 1o aTUAG 1
Mvrun USB 1
Eyxeipidio 1
KaAwdio cuvdeong &
AKPOBEKTNG TEPUATIKOG 9
NaIAov GQIYKTAPEG &
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ZXOAIa
lNa Tov éAeyxo TNG A€IToupyiag Tou CUCTAPATOG
MNa ToTmo0£TNON TOU KEVTPIKOU XEIPIOTNPIOU

Ma evepyoTtroinon/atrevepyotroinan Twv eTMAOYWVY oTnv 006vn aQng

Ma oTrApIEn Tou OTUAG OTO KEVTPIKO XEIPIGTAPIO
Me Tn Aetropepn Eyxeipidio eykatdoTaong Kal AeiToupyiag
Baoikég odnyieg yia TNV €yKATACTACN TNG CUCKEUNG

Ma xpAon Twv AEIToUpYIWV TNG EEWTEPIKNG 106d0u/e§0d0ou (CN1~3)

Ma kAgiopgo TNG dkpng Tou KaAwdiou GUVOECNG

MNa oTepéwon Twv KaAwdiwv



ErKATAZTAZH H ITACHI

3 ErKATAZTAZH

EAéyEre TIg 00nyieg eykatdoTaong péoa otn pvrun USB.

3.1 ENIAOIH THZ OEZHZ ErKATAZTAZHZ

EmAECTE, padi pe Tov TTEAATN, pia KatdAANAn B€on yia Tov eUkoAo  TMPoTOU £YKATAOTACETE TO XEIPIOTAPIO, TTPOETOINAOTE Ta akOAouBa

XEIPIOPO KAl TNV EYKATACTOOT TOU KEVTPIKOU XEIPIGTNPIOU. oToIxEia.
Mn\’/ EVKGGIO'TG:I'E TO K!»Z’VTp[KO XEIpIO’Tn!DIO lof3 xwpoug’ VI3 SUK’O)\I’] Egdpmua TS o
TPdoRacn amd TaIdId 1) OTTOU EKKEVWIVETAI aTTEUBEiag 0 aépag Kouri 3 v JIS via 2 BiaKs

- - . o g OUTI OIAKOTTITWV yia IQKOTITEG
a1 T0 OUCTNHA TOU KAIMATIOTIKOU. KouTi 810KOTITWV (L€ KaAupQ) (JIS C 8340)
Mpiv atmd TIG epyacieg eykatdoTaong, BeBaiwbeite 6T N KaAwdio Mpodiaypa@ég Tou kahwdiou: 1,25 £wg 2 mm?
eT@AveIa gival eTTiTTedN, oTO id10 £TTITTESO KAl APKETA SUVATA Kal TPOYodo0iag ZuvioTwpevo kaAwdio: 600 V CV, CCV, CEV
TOTTOBETACTE e ag@aAeia Tn povada. Av 1o BeuéAio dev eivai KaAwdio MPOA: 0,75 éwg 1,25 mm?

. . . . . . KaAwdio H-LINK

GpleTG 6UVGTO,.H1T0p£I va Trpom)\aqa Tpaupano,poug atd TNV (yict Tov EAEyX0) SUVIOTOWEVO KaAwBIO: JKEPV-S, JKEV-S,
TITWON TOU TTPOIOVTOG, NAEKTPOTTANEia A TTUPKAYI. CVV-S, CVV, 600 V VCT

* Ta kaAwdia TTou oag TrpoTeivoupe ival Tng Hitachi Cable, Ltd.

3.2 XQPOZ ETKATAZTAZHZ

Al0TnNPrOTE TOUG TTAPAKATW XWPEOUG VIO TNV EYKATAGTACNG TOU KEVTPIKOU XEIPIOTNPIOU.

________________ (Movadeg: mm) ‘Otav TomodeToUvVTal OUO 1| TTEPIOTATEPD
r -; ] 70 KEVTPIKA XEIPIOTAPIA TO £va SITTAQ OTO
: 50 : Za = &AAo, TTpéTTel va dlaTnpouvTal Ol TTapaKATW
I | ?_2"_4 52,7 ATTOOTACEIC AVAPETT TOUG.
| A | [ |
| | 7 * K&Betn améoTaon: 50 mm
| 1 % . .
1 1 7 * Opig6vTia atrdéoTaon: 30 mm
| | Z
. 120 . Z
<z
I I 7~
130 ] 140 130 /
> ] | ] %
| A4 | %
| | A
I 30 I
IS R RS RS S LRSS M S -
AprioTe eAeUBEPES TIG TTEPIOXES YUPW ATTO T CUOKEUN, Ol OTTOIEG €ival HE EAa@PIG aTToXpwon * " oTnV €IKOVA.
3.3 AIAAIKAZIA ETKATAXTAZHZ
1 EyKATaoTAOTE TO KOUTI SIOKOTITWY OTOV ToiXo. (KouTi JIS yia b. TpaBnrte TTPOG T TTAVW KAl ATTAYKIOTPWOTE TA
2 JI10KOTITEG (ME KAAUPPa) (JIS C 8340) rapéxetal atrd Tov KOUNTTWHOTA oTNV TTAVW Kai TNV TTAQivA TTAsupd. Mnv
EYKOTOOTATN) eQapuoleTe uTTEPPOAIKA dUVAUN MIa KAl Ta dUO KAAUpATA
2 Avoi€te To oWpa TNG Povadag edv eival KAeIoTO. (MapadideTal TOU OWHATOG gival evwpéva e IpdvTeg oUvdeong.
avoIXTO aTTO TO £PYOOTACIO). AKOAOUBAOTE TNV TTAPAKATW Miow TepiBANua

d1adIkaoia yia va avoigeTe 1o TrepiBAnua.

a. ATTopaKPUVETE TN YTTPOCTIVH TTAEUPA TOU CWHATOG
elo@yovTag Kal TrEpIoTPEPOVTAG £va atrAd katoafidl oTig 2
EYKOTTEG TNG KATW TTAEUPAG.

MTrpooTIivoe
MtrpooTivo TrepiBAnua TepiBAnua

[avtlog yia
B gTepéwaon

-

7
ﬁ Mepitrou 6 mm

ATTAS KaToaBid!

ATtrown o116 TNV KATW TTAEUPA Indvrag ouvdeang

EAAHNIKA
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FENIKA ZTOIXEIA

3 ZuvdéoTe TO KAAWDIO OTOV TTiVOKO OKPOJEKTWY TOU KEVTPIKOU XEIPIOTNPIOU.

Mivakag . - = l ‘ =
aKpoBeKTaY Xpnion Aladikaoia cuvdeong
o o
TB1 la Tpo@odogcia peluatog | Bideg M3 oTov aKpodEKTN ol® E | E N
2TPOYYUAN oUVOEDT OKPODEKTN E
TB2 MNa 1N perddoon H-LINK Porm aUopiEne 0,5 N-m o a
o G = —
>0vdeopog 3 aKidwv
CN1~3 Ma ;5‘”759'”’1 eioodo/ Eiodyerte Ta kaAwdia oUvdeang FG
HeleD (s)\ﬁdpmua) MEXPI va akOUOETE €va | H-| INK (xwpig TTOAIKOTNTa) AC 100 éwg 240 V
KAIK.

AKPOOEKTEG yia eEWTEPIKA £i0000/EE000

4  >1epewoTe TO KOUTi SlakoTrTwv (KouTi JIS yia 2 81okoTTTeG (pe KaAuppa) (JIS C 8340) mapéxeTal atrd Tov EYKATAOTATN) WE TO
e¢aptnua Twv PIdwyv TotroBéTnoNng (M4 x 16 mm).

Bideg M4
(m )
> ~
o
Kouti d1akoTrTwv (Mn TrTapeXOuEVO)
(JIS C8340 2 diakoTITwV (UE KGAUPHA))
4 'ENIKA ZTOIXEIA
MovTéAo PSC-A32MN
E\?\(f;ﬁﬁliﬁé ?'I(:EI/((I;SEGTLUHQVO pEPOG)> TS AP e (i)
KaBapo Bapog 0,5 kg (trepitrou)
©¢an eykatdoTaong EowrTepikn
TpoTog eykaTtdaTaong EvToixifépevo pe kouti SiakomTwyv JIS yia 2 diakoTTeg (Ue KaAuppa) (JIS C 8340).
>uvOedeEVEG EOWTEPIKEG HOVADEG (TTOOOTNTAY) 160 (Mey.)
AkpiBeia poAoylou + 70 SeuTePOAETITA/UNVAG (O€ KAVOVIKH) BEpUoKpaaia)
O¢eppokpacia TePIBAAAOVTOG 5~35°C
Yypaaia mepIBaAAovTOG 35 ~ 90% (Xwpig oxnuatioud uypaciag)
0B86vn ‘Eyxpwpn 0866vn uypwv kpuoTdAAwv TFT pe 5,0”
OvOpOOTIKH TPOPOBOCia NAEKTPIKOU PEUUATOG 1~, 100~240V, 50/60Hz
KatavadAwaon nAekTpikoU pelpaTog 20 W (Mey.)

30 | PMMLO364B rev.2 - 11/2015



HITACHI

00000

Shimizu Factory, Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc
390, Muramatsu, Shimizu-ku
Shizuoka-shi. 4240926 — Japan

© 2015 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Ltd.

PMMLO3648B 2 - 11/2015

rev.

Printed in Spain



