
Рекомендации по снижению уровня шума  распределителей потоков  

  в системах с рекуперацией тепла 

 

Выполняйте установку согласно монтажному руководству. 

Во время операции переключения между режимами охлаждения/нагрев 

возможно услышать изменение типичных звуков потока хладагента. Поэтому 

выбирайте места установки в удаленности от помещений, где он может быть 

услышан (технические комнаты, коридоры и прочее).  

Для уменьшения выделяемого звука рекомендуется производить до-

полнительную звукоизоляцию. Материал и метод проведения звукоизоляции 

могут быть выполнены любым сухим способом.  

 

Ниже представлен вариант дополнительной шумоизоляции фреонопро-

вода на длину минимум 600 мм (Рис 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. 



Если место установки требует дополнительного снижения шума, то  

блок можно поместить в шумоизоляционную камеру (Рис 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. 


